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11 JOHDANTO
Teollisuuden prosesseissa ja tuotantorakennuksissa on olemassa suuri energiansäästöpo-
tentiaali. Työn tarkoituksena on tehdä katsaus tämän hetken tilanteeseen lämmön tal-
teenottolaitteistojen kehityksessä sekä kartoittaa olemassa olevia laitteita ja syitä lait-
teistojen mahdolliseen toimimattomuuteen. Lisäksi tutkitaan edellytyksiä onnistuneelle
lämmöntalteenoton suunnittelulle ja toiminnalle.
Lämmöntalteenottolaitteita on tehty vuosikymmeniä, mutta energian hinnan noustessa
yhä vaikeammin hyödynnettävissä olevat lämmönlähteet ovat mahdollisia toteuttaa ta-
loudellisesti kannattavasti. Lisäksi ympäristötietoisuus on lisääntynyt huomattavasti ja
se voidaan nähdä yrityksissä lisäarvoa tuovana tekijänä eikä ainoastaan kuluna. Yrityk-
sissä on voitu toteuttaa pienessä mittakaavassa jopa energiamielessä kannattamattomia
lämmöntalteenottoja markkinoitaessa ympäristöystävällistä brändiä tai imagoa. Omalta
osaltaan tämä kehitys on tuonut yleisesti avoimemman ilmapiirin lämmöntalteenottolait-
teiden rakentamiselle, eikä sitä nähdä enää kuluna tai riskitekijänä prosessin toiminnal-
le.
Suuri tekijä 2000-luvulla lämmöntalteenottojen kehittymisessä ovat olleet tiukentuvat
rakennusmääräykset sekä Euroopan Unionin ja Suomen hiilidioksidipäästöjen vähentä-
mistavoitteet ja niitä seuranneet määräykset. Tämä on johtanut omalta osaltaan lämmön-
talteenottolaitteiden kehitykseen ja yleistymiseen. Tämän hetken laadukas suunnittelu-
työ ottaa jo alkuvaiheessa huomioon koko järjestelmän energiatehokkuuden ja elinkaa-
rikustannukset.
Työssä käydään läpi lämmönsiirrinten suunnitteluun vaikuttavia asioita ja erilaisten
poistoilman epäpuhtauksien erityispiirteitä ja epäpuhtauksien likaantumismekanismeja.
Hiukkasten ominaisuudet ja tarttumismekanismit täytyy ymmärtää, jotta suunnittelussa
voidaan arvioida laitteiden toimivuutta. Tavoitteena on oppia ja jakaa tietoa olemassa
olevista laitteistoista. Tärkeimpiä asioita on valita materiaalit sellaiseksi, että ne kestävät
laitteiden toimintaolosuhteet. Tämä johtaa optimointitilanteeseen, jossa valinta tehdään
kalliimman patterin ja pidemmän elinkaaren tai halvemman patterin ja lyhyemmän elin-
kaaren välillä. Mitoitusolosuhteet ja kaasun sisältämät epäpuhtaudet vaikuttavat osal-
taan patterin puhdistustarpeeseen ja sitä kautta laitteen geometriaan ja sijoitteluun. Tar-
kemmin työssä tutkitaan kahden olemassa olevan lämmöntalteenottolaitteiston toimi-
vuutta.
2Suunnitteluosaaminen on alalla pitkälti erikoistuneiden suunnittelutoimistojen sisällä
sekä laitetoimittajilla. Kirjallisuudessa esitellään perustyypit ja nostetaan esille suunnit-
teluun vaikuttavia asioita, mutta tarkempi näkemys laitteiden toimivuudesta vaihtelevis-
sa olosuhteissa on syntynyt pitkälti kokemuksesta. Öljykriisin jälkimainingeissa 1980-
luvulla Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston tuella tutkittiin runsaasti energi-
ansäästövaihtoehtoja teollisuudessa. Tällöin alan osaaminen otti suuria harppauksia
eteenpäin. Tällöin muun muassa Börje Hagner tutki aihealuetta kirjassa: Lämmöntal-
teenotto likaisesta teollisuuspoistoilmasta. Myös muiden suomalaisten järjestöjen tuella
tutkittiin erilaisia lämmöntalteenoton mahdollisuuksia. INSKO julkaisu, jota kokoamas-
sa on ollut useita myöhemminkin alan asiantuntijoina toimineita, kuten professori Pertti
Sarkomaa ja professori Mauri Soininen: Lämmön talteenotto teollisuusprosessien vai-
keasti hyväksikäytettävistä jätelämpövirroista. Samaan aikaan syntyi myös savukaasun
lämmöntalteenottolaitteita tutkivia diplomitöitä kuten Harri Leppimaan: Teollisuuden
savukaasujen lämmöntalteenotto. Suuri osa suomenkielisestä alan tutkimuksesta on
kirjoitettu tuohon aikaan. Tekniikat eivät ole perustoiminnaltaan muuttuneet tähän päi-
vään mennessä muuten kuin materiaalien parempien ominaisuuksien ja monipuolisem-
man käytön osalta.
Englanniksi kirjoitettua alan käsikirjaluokan materiaalia edustaa American Conference
of Governmental Industrial Hygienists järjestön Industrial Ventilation: A Manual of
Recommended Practice sekä erittäin kattavat American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air Conditioning Engineers -järjestön vuosittain päivittyvät käsikirjat.
32 LIKAISET POISTOILMAVIRRAT JA LTO-
POTENTIAALI
Energiansäästöpotentiaalia tutkittaessa täytyy selvittää poistettavan ilmavirran ominai-
suudet ja siitä saatava lämpöteho ja -energia. Yhtä tärkeää on tutkia energian sijoitus-
kohde ja sinne sijoitettava lämpöteho ja -energia. Useissa teollisuuden sovelluksissa
prosessi toimii jatkuvatoimisena tai esimerkiksi yöksi keskeytyvällä syklillä. Laskelmis-
sa täytyy ottaa huomioon energianlähteen ja energian syöttökohteen käytön samanaikai-
suus. Varaajien käyttö tulee usein kysymykseen vain suhteellisen pienessä mittakaavas-
sa, jolloin käyttökohteena voi olla esimerkiksi lämmin käyttövesi. Likaisen poistoilman
ollessa kyseessä, kannattaa ensimmäisenä tarkastella mahdollisuudet palautusilman käy-
tölle. Ilman suodatus ja puhdistus on usein merkittävästi halvempi ratkaisu kuin läm-
möntalteenoton rakentaminen. Mikäli ulkoilmaa täytyy käyttää, niin perinteiset läm-
möntalteenottoratkaisut tulevat kysymykseen.
Lämmön talteenottopotentiaali on yksinkertaista arvioida poistettavan ilmavirran mää-
rän, lämpötilatason ja kosteuden perusteella. Ilmavirran likaisuus aiheuttaa haasteita
lämmöntalteenoton rakentamiselle. Yleisesti lika ja likaantumismekanismit ovat saman-
aikaisia ja tehostavat toisiaan. Tästä syystä puhdistustarve ja puhdistustekniikka on aina
arvioitava erikseen.
Lämmön käyttökohde tulisi aina pyrkiä löytämään mahdollisimman läheltä prosessia.
Kuvassa 1 on esitetty kaavio lämmön käyttökohteen valinnasta.
4Kuva 1. Lämmön käyttökohteen valinta. [1]
Virtauksesta saatava lämpöteho lasketaan kaavalla (1). Mikäli kaasun lämpötilan muu-
toksen aikana tapahtuu kondenssia, niin täytyy latenttilämpö ottaa laskuissa huomioon.
Ilmavirran entalpiamuutokset voidaan arvioida ilman hx-piirroksesta tai Mollier-
käyrästöstä. Tällöin saatava lämpöteho saadaan kaavalla (2).
  =   ∗     ∗ ∆   ∗   (1)
  =   ∗ ∆ℎ ∗   (2)
jossa
  on tilavuusvirta, m3/s
    on ominaislämpökapasiteetti, kJ/kgK
∆  on tilapisteiden välinen lämpötilaero, K
  on virtausaineen tiheys, kg/m3
∆ℎ on tilapisteiden välinen entalpiaero, kJ/kg
52.1 Metallintyöstö
Metallien mekaanisen käsittelyn yhteydessä työskentelytilan ilmaan syntyy pieniä mää-
riä öljysumua tai pieniä metallipartikkeleita, joihin on tarttunut öljyä. Likaisesta ilmasta
tulisi aina mitata likaavien aineiden määrä ja arvioida puhdistustarve. Ilma poistetaan
yleensä kohdepoistoilla työpisteeltä. Jotta likainen ilma olisi mahdollista johtaa läm-
möntalteenottolaitteiston läpi, täytyy ilma puhdistaa riittävässä määrin. Suodatuslaitteis-
to on valittava ilman likaisuuden ja lian ominaisuuksien perusteella. Mikäli kohdepois-
toja käytetään vain ajoittain tai ilmamäärät ovat vähäisiä, on mahdollista johtaa likainen
ilma yleisilmanvaihdon kautta LTO-laitteelle. Tällöin täytyy huolehtia LTO-laitteen
pesumahdollisuudesta. Tässä tulee huomioida lämmöntalteenottolaitteen tyyppi. Jotkin
metallintyöstössä aiheutuvista ilman epäpuhtauksista ovat terveydelle haitallisia, jolloin
pyörivän lämmöntalteenottolaitteen käyttö ei välttämättä sovi.
Hitsauskaasut
Hitsauksessa syntyvien epäpuhtauksien määrä riippuu voimakkaasti hitsaustavasta. Jat-
kuvatoimiset hitsausmenetelmät synnyttävät runsaasti epäpuhtauksia, kun taas esimer-
kiksi pistehitsauksessa ei synny merkittäviä epäpuhtauksia. Hitsauskaasujen partikkeli-
koko on pieni (0,01-0,1 µm), jolloin hienosuodattimet ja sähkösuodattimet tulevat ky-
symykseen. [1]
Hiontapöly
Hiomisesta syntyy runsaasti pölymäistä likaa, joka usein leviää ympäristöön. Pölymäi-
nen lika voi sisältää myös maalipölyä tai muita erilaisia kiinteitä ja kuivia aineita. Run-
saan pölymäisen lian poistoon sopii esimerkiksi syklonierottimet, joiden kanssa yhdessä
voidaan käyttää esimerkiksi suodattimia tai pesureita hienompijakoiselle pölylle, joka
erottuu heikosti syklonissa. Mikäli hiontapölyn seassa on erilaisia höyryjä (kondenssi-
riski) tai öljyä, kasvaa likaantumisriski merkittävästi.
2.2 Leipomot
Leipomotilojen ilman epäpuhtauksista merkittävin on jauhopöly. Jauhopölyn pitoisuu-
della on suuria työterveydellisiä vaikutuksia, mutta se on myös merkittävä ilmanvaihto-
laitteiden ja kanavistojen likaaja. Jauhopölyn hiukkaskoko on 0,5-5 µm [1]. Tällöin ilma
olisi tarkoituksenmukaista suodattaa ennen lämmöntalteenottolaitteistoa, tai suunnitella
lämmöntalteenotto automaattisella pesulaitteella. Pesulaitteeksi soveltuu kuivissa olois-
sa paineilmapuhdistus. Jos ilmanvaihdossa on riski kondenssin muodostumisesta LTO-
laitteessa, niin täytyy lämmöntalteenotto silloin suunnitella automaattisella pesulaitteel-
la.
6Uunien lämpökuorma
Leipomouunit aiheuttavat tiloihin suuren lämpökuorman, joka täytyy jäähdytyskaudella
poistaa tehokkaasti. Eräässä kohteessa leivonnaisten kypsentämiseen käytetyn uunin
poistopään huuvan LTO järjestelmän mitoituslämpötilana käytettiin 60 C°. Mitoitus-
lämpötilat riippuvat tietenkin tilanteesta ja lämpötila tulisi tarkastaa mittauksin.
Uunihönkä
Uunihöngällä tarkoitetaan tässä tapauksessa uunin sisältä vuotavaa kuumaa ilmaa. Uunit
ovat aina sisältä lievästi alipaineisina, jotta käryt, lämpö ja vesihöyry eivät pääse leipo-
motilaan. Kuitenkin jatkuvatoimisen uunilinjan suuaukolta ilmaa vuotaa aina jonkin
verran. Uunihönkä voi olla lämmintä ja kosteuspitoista. Tyypillinen vesihöyrypitoisuus
paistotilan höyryissä on 50-70 g/kg. Kosteus lauhduttamalla voidaan saada suuria ener-
giamääriä talteen. Samalla ilma voi olla hyvinkin likaista ja likaisen kaasun lauhdutta-
minen tuo lisähaasteita lämmöntalteenottolaitteiden suunnittelulle puhdistusmielessä.
Leivonnaisten kypsytyksessä syntyvät päästöt voivat olla esimerkiksi hyvin korrodoivia
kondensoituessaan lämmönsiirtimen pinnalle. Tällöin tulee käyttää haponkestäviä mate-
riaaleja. Uunihöngän lämmöntalteenotto on todennäköisesti kannattava investointi. [1]
Savukaasut
Savukaasun lämmöntalteenottolaitteen toteutus riippuu paljon käytetystä polttoaineesta.
Mikäli savukaasut halutaan jäähdyttää kastepisteen alapuolelle, täytyy ottaa huomioon
savukaasun sisältämien happojen korroosiovaikutus. Savukaasujen lämmöntalteenotto-
laitteista lisää kappaleessa 4.
2.3 Ravintolat
Keittiöt
Keittiön huuvien kautta poistettava ilma on monesti rasvaista. Lämmöntalteenoton ra-
kentaminen keittiön ilmanvaihtojärjestelmään edellyttää melko suurta poistoilmavirtaa
keittiöstä ja pitkiä käyttöaikoja. Järjestelmän hyötysuhdetta voidaan mahdollisesti pa-
rantaa, jos pystytään yhdistämään muita likaisia ilmavirtoja samaan järjestelmään. Ras-
vaisuusaste riippuu voimakkaasti myös keittiöstä ja ruuanvalmistustasoista. Parilagrilli-
tasot ja muut paistotasot kehittävät ilmaan huomattavasti enemmän aerosoleja kuin ras-
vakeittimet. [2]
Rasvan vähentämiseen kanavistossa voidaan käyttää UV-valon ja titaanioksidin (TiO2)
yhdistelmää tai otsonia tuottavia järjestelmiä. Rasvanerotukseen Jeven on kehittänyt
pieniä syklonitekniikkaan perustuvia erottimia, joiden yhteisvaikutuksesta päästään
melko hyviin lopputuloksiin. Lämmön talteenottojärjestelmä täytyy kaikesta huolimatta
suunnitella sellaiseksi että vesipesu on mahdollista suorittaa esimerkiksi laitteiden rik-
koutumisen tai huollon laiminlyönnin takia. Rasvakanavien nuohouksen tarpeen vähen-
tämiseksi rasvansuodatusjärjestelmät ovat perusteltavissa.
72.4 Tuotantotilat ja tehdasalueet
Erilaiset tuotantotilat ja niiden prosessit saattavat sisältää runsaasti suuria energiavirtoja,
joiden hyödyntäminen niiden käyttöönoton aikaan ei ole ollut taloudellista halvan ener-
gian johdosta tai tekniikka on ollut vielä kallista toteuttaa. Raskaamman teollisuuden
kohteissa kustannustehokkaan energian sijoituskohteen löytäminen on voinut asettua
haastavataksi. Teollisuusalueilla toimittaessa täytyy suunnittelijan olla merkittävästi
kriittisempi ja pystyä kyseenalaistamaan perinteiset ratkaisut sekä perinteiset olosuhteet.
Esimerkiksi ulkoilman olosuhteet ovat voineet olla normaalia ulkoilmaa huomattavasti
haastavammat tehdasalueen päästöjen takia. Suomessa Raahen ja Harjavallan tehdas-
alueella ilmanvaihtojärjestelmien laiteosat täytyy esimerkiksi suunnitella tulopuolella
haponkestävistä materiaaleista ilmanvaihdon lämmityspatteriin saakka, jotta laitteet
kestävät paikalliset olosuhteet. Ilmastotietoa löytyy parhaiten kyseisen tehdasalueella
toimivilta osapuolilta. Mikäli on kyse uudisrakentamisesta, niin täytyy tietoa etsiä jo
toteutetuista vastaavista kohteista.
Teollisuuden tuotannossa löytyy runsaasti tilanteita, joissa laadukkaan toiminnan edel-
lytyksenä ovat tasaiset olosuhteet lämpötilan ja kosteuden osalta. Näiden laitosten il-
manvaihdon energiankulutus voi olla merkittävästi suurempi kuin ihmislähtöisen il-
manvaihdon, koska Suomen ilmasto-olosuhteissa kesä- ja talviajan ilmasto vaihtelee
runsaasti lämpötilan ja kosteuspitoisuuden osalta. Erityisesti talviajan lisäkostutustarve
voi olla suuri, jos sisäilmaston kosteuspitoisuudelle asetetaan vaatimuksia.




Levysiirtimessä ainevirrat virtaavat lämpöä johtavien levyjen välissä. Lämpötila-
hyötysuhde levysiirtimissä on luokkaa 50-70 %.
Edut
 Ei liikkuvia osia, vähäinen huollon tarve.
 Ilmavirrat erotettu toisistaan.
 Puhdistus helppoa.
 Voidaan valmistaa erilaisista materiaaleista tai pinnoittaa.
 Kuljetus ja käsittely helppoa.
Haitat
 Tulo- ja poistohormisto täytyy yhdistää.
 Huurtumisenestojärjestelmä tarvitaan.
 Ei suuria ilmavirtoja.
 Ei korkeita lämpötiloja tiivistesilikonien kestävyyden vuoksi.
Lämpöputkipatteri
Lämpöputkipatterissa tavallisen putki/ripayhdistelmän nesteputket on korvattu suljetuil-
la lämpöputkilla, joissa lämmönsiirtoneste höyrystyy ja lauhtuu putkessa siirtäen ener-
giaa ilmavirrasta toiseen. Lämpöputkipatterin tehoa säädetään kallistamalla lämmönsiir-
rintä, jolloin höyrystyvä ja lauhtuva neste liikkuu putkissa tehokkaammin. Lämpötila-
hyötysuhde lämpöputkipatterissa on luokkaa 55-65%.
Edut
 Irroitettavissa puhdistuksen ajaksi.
 Ei vaadi putkikytkentöjä.
Haitat
 Suuri painehäviö.
 Tulo ja poistohormisto täytyy yhdistää.
9Nestekiertoinen järjestelmä
Nestekiertoisessa järjestelmässä väliaine kiertää putkistossa ja siirtää energiaa ilmavir-
rasta toiseen. Kiertoaineena käytetään 30-40 % vesi-etyleeniglykoliseosta, jos järjestel-
män toiminnassa havaitaan jäätymisriski toimintapisteiden tai putkien sijainnin takia.
Muulloin siirtoaineena käytetään vettä. Järjestelmää voidaan käyttää, kun ilmavirrat
eivät saa sekoittua tai jos kanavistoa ei pystytä yhdistämään esimerkiksi saneerauskoh-
teissa tai hygienia- tai paloturvallisuussyistä. Patterin rakennevaihtoehtoja on tällä het-
kellä useita, jotka eroavat toisistaan painehäviön ja puhdistettavuuden osalta. Patterina
voidaan käyttää tavallista lamellipatteria, joka on yleisin perinteisissä ilmanvaihtojärjes-
telmissä. Tavallista likaavammissa olosuhteissa patterin puhdistus on olennainen valin-
takriteeri. Vaihtoehtoina on harvalamellinen lamellipatteri, neulaputkipatteri, ripaputki-
patteri tai harjalämmönsiirrin. Kaikissa toimintaperiaate on sama, mutta rakenteella on
pyritty lisäämään lämmönsiirtopinta-alaa puhdistettavuuden kärsimättä ja painehäviön
kasvamatta. Erityisen likaantumisherkissä tapauksissa on päädytty sileäputkipatteriin.
Yleensä patterin lämmönsiirtopinnan pienentyessä kokoa joudutaan kasvattamaan, jotta
haluttuihin tehoihin päästään. Patterin hinta ja fyysinen koko voi kasvaa ongelmallisek-
si.
Nestekiertoisia levylämmönsiirtimiäkin on markkinoilla. Toimintaperiaate on kuitenkin
sama kuin nestekiertoisissa lämmöntalteenottolaitteissa. Näissä kaksi metallilevyä on
pistehitsattu kiinni toisiinsa ja pullistettu paineella, jolloin rakenteesta tulee kennomai-
nen. Siirrin koostuu useista levyistä joiden sisällä virtaa lämmönsiirtoneste ja levyjen
väleissä ilma.
Lämpötilahyötysuhde nestekiertoisessa järjestelmässä on luokkaa 40-55 %.
Edut
 Kanavistoja ei tarvitse yhdistää.
 Ei ilmavirtojen sekoittumisvaaraa.
 Yksinkertainen säädettävyys (hyötysuhde ja huurtumisenesto).
 Pieni tilantarve.
Haitat
 Melko huono lämpötilasuhde 40-60 %.
 Kuluvia liikkuvia osia kuten pumput, moottorit, venttiilit.
 Tarvitaan jäätymissuoja.
 Patterit melko suuria.
Regeneraattori
Regeneratiivinen eli lämpöä varaava lämmönsiirrin. Yleisimpiä malleja ovat pyöreät
lämmönsiirtimet, joissa pyörivän lämpöä varaavan kiekon läpi virtaa ilma. Malleja on
myös ilmavirran suuntaa vaihtavia, joissa lämmönsiirtimen läpi virtaa vuorotellen kyl-
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mä ja lämmin ilma. Regeneraattoreita on myös mahdollista pinnoittaa materiaaleilla,
jotka siirtävän vesihöyryä adsorptiota hyväksi käyttäen. Tällä on mahdollisia sovelluk-
sia kuumemman ja kosteamman ilmaston maissa sekä kylmävarastoissa. Tällöin ilmaa
ei tarvitse kuivattaa niin paljoa jäähdytyspatterilla, jotta päästään haluttuihin tuloilman
lämpötiloihin.
Edut
 Korkea lämpötilasuhde 80 %.




 Ilmavirrat sekoittuvat aina jonkin verran, jolloin niitä ei voi käyttää kohteis-
sa, joissa sitä ei voida sallia.
 Tulo- ja poistokanavisto täytyy yhdistää.
 Paljon liikkuvia ja kuluvia osia.
Pesurit ja pisaralämmönsiirtimet
Pisaralämmönsiirtimissä lämmönsiirtopintoja ja väliaineena käytetään kaasuun suihku-
tettavaa nestettä. Useimmiten tämä suihkutettava aine on vettä. Tällöin kaasun lämpö
siirtyy nesteeseen ja nesteestä voidaan lämpöä ottaa talteen tavanomaisin keinoin. Ta-
voitteena on usein myös puhdistaa ulos puhallettavaa ilmaa, jolloin voidaan puhua pesu-
reista (eng. scrubber). Pisaralämmönsiirtimiä on käsitelty tarkemmin savukaasujen
lämmöntalteenoton yhteydessä.
Edut
 Poistoilmaa puhdistava vaikutus edullista ympäristölle.
 Pystytään turvallisesti alittamaan kaasujen happokastepiste.
 Mahdollisuus suuriin energiansäästöihin.
 Mahdollista ottaa lämpöä talteen likaisesta ilmasta joka tukkisi tavallisen
lämmönsiirtimen sekä aiheuttaisi suuria korroosio-ongelmia.
Haitat
 Suurehko rakenne, joka edellyttää usein asennusta ulkoilmaan.
 Kallis.
 Jäteveden puhdistus mahdollinen ongelma sekä kuluerä ellei pesuvettä voida
laskea normaaliin viemäriin.
 Jos ei ole pesuritarvetta, sopii vain hyvin kostean poistoilman tapauksiin,
muuten ilma jäähtyy liian paljon. [1] [3] [4]
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3.2 Lämmönsiirrinten merkittävimmät ongelmat
3.2.1 Lämmönsiirrinten likaantumien
Lämmönsiirrinten likaantumien on lähtökohtaisesti suurin ongelma, joka johtaa läm-
möntalteenoton toiminnan epäonnistumiseen. Likaantuminen voi johtua suunnittelun tai
toteutuksen virheistä, huollon puutteesta tai toiminnan muutoksista, jotka ovat merkittä-
västi muuttaneet prosessin suunnittelutietoja.
Lämmönsiirrinten likaantuminen pitäisi ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon. Perus-
ongelma on, että poistoilma sisältää lähes aina jonkin verran epäpuhtauksia. Lopputu-
loksena lämmönsiirrin likaantuu varmasti jollakin aikavälillä. On tärkeää osata arvioida,
kuinka nopeasti likaantuminen tulee tapahtumaan ja mitä seurauksia likaantumisella on,
jotta siihen voidaan varautua järjestelmää suunniteltaessa. Suunnittelijan ja laitetoimitta-
jan täytyy ymmärtää lämmönsiirtimen puhdistusjärjestelmän ja poistoilman puhdistuk-
sen vaikutus lämmönsiirtimen elinikään.
3.2.2 Lämmönsiirrinten likaantumismekanismit
Lämmönsiirrinten likaantuminen on hyvin monimutkainen prosessi, joka sisältää mo-
nimutkaisia kemiallisia prosesseja ja fysikaalisten ominaisuuksien yhteisvaikutuksia.
Tässä kappaleessa on kerrottu lämmönsiirrinten likaantumisen perusmekanismeista.
Lämmönsiirrinten likaantumiseen vaikuttavat muun muassa fluidin virtausnopeus ja
viskositeetti, pinnan karheus, materiaalien väliset adheesiovoimat. Ville Väre käsittelee
työssään lämmönsiirrinten likaantumista monipuolisesti. [5]
Kiteytyminen
Saostuminen on tapahtuma, jossa fluidiin prosessissa liuenneet suolat muuttuvat kiin-
teiksi aineiksi lämmönsiirtopinnoille. Tapahtuma voi seurata esimerkiksi seuraavia ta-
pahtumia:
 Liuottimen haihtuminen, mistä seuraa konsentraation kasvu.
 Liuottimen lämpötilan lasku liukoisuusrajan alapuolelle.
 Liuottimen lämpötilan nousu tilanteissa, joissa liuennut aine kiteytyy, kun
lämpötila nousee liukoisuusrajan yläpuolelle. Tämän kaltaisia aineita ovat
esimerkiksi CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2, CaSiO3, Ca(OH)2, Mg(OH)2,
MgSiO3, Na2SO4, Li2SO4 ja Li2CO3 veteen liuenneena.
 Kahden erilaisen aineseoksen sekoittaminen.
 pH:n vaihtelut jotka vaikuttavat hiilidioksidin CO2 liukoisuuteen veteen.
 Jähmettyminen, jossa aine muuttuu nesteestä kiinteäksi aineeksi. Esimerkiksi
seoksessa, jossa seoksen yksi komponentti jähmettyy lämmönsiirtopinnoille.
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Sedimentaatio / Hiukkasten kerääntymien
Sedimentaatiossa hiukkaset tarttuvat tai kerääntyvät lämmönsiirtopinnoille. Esimerkiksi
savi, liete tai metallioksidit, jotka kerääntyvät pintoihin.
Biologinen likaantuminen
Biologinen likaantuminen tarkoittaa mikro-organismien ja niiden sivutuotteiden, kuten
bakteerien kiinnittymistä lämmönsiirtopinnoille ohuena filminä. Mikro-organismeja
seuraa yleensä makro-organismit, kuten simpukat ja isommat levät jotka käyttävät mik-
ro organismeja ravintonaan. Mikrobiologinen likaantuminen voi olla ongelma myös
tilanteissa, joissa kiertoon pääsee ulkoilmaa.
Lämpötilataso 15-50 °C on ideaalinen mikrobien kasvualustaksi. Tämän kaltaisia läm-
pötilatasoja voidaan löytää esimerkiksi jäähdytystorneista ja mahdollisesti savukaasu-
pesureissa. Bakteerien ja mikro-organismien aiheuttama lima lämmönsiirtopinnoilla
toimii myös suodattavana kerroksena, johon kertyy enemmän erilaista likaa. Mikäli ha-
lutaan toimia alle näiden lämpötilatasojen, täytyy laitteisto desinfioida puhdistuksen
yhteydessä. [6]
Kemiallinen reaktio
Kemiallisen reaktion kautta kasautuvalla lialla tarkoitetaan tapahtumia, joihin lämmön-
siirtopinnat eivät osallistu, kuten polymerisaatio.
Korroosiolikaantuminen
Lämmönsiirtopintojen korroosiossa muodostuvien metallien oksidien lämmönjohtavuus
on melko hyvä, joten oksidikerroksen lämmönvastus jää pieneksi. Oksidikerroksen pin-
ta voi kuitenkin olla karhea, mikä voi edistää muita likaantumismekanismeja. On mah-
dollista, että oksidikerros kasvaa ja mahdollisesti tukkii lämmönsiirtimen tai putkiston.
[7]
Lämmönsiirrinten korroosio
Lämmönsiirtopinnoille kondensoituvat höyryt voivat vaurioittaa lämmönsiirtopintoja.
Erityisesti jos lähestytään veden tai muiden aineiden kastepistettä. Komponenttien ja
kanavistojen pintalämpötilat täytyy pitää 11-17 K kastepisteen yläpuolella, jotta välte-
tään venttiilien ja kanavistojen korroosio. [8]
Lämmönsiirtopinnat voidaan valmistaa erilaisia happoja kestävistä materiaaleista tai
pinnoittaa. Mikäli aineiden kondenssi hyväksytään, täytyy kondenssinpoistosta huoleh-
tia ja kondenssin kanssa tekemisissä olevien putkistojen materiaalivalinnat varmistaa.
Materiaalivalinnat tulee aina tehdä tilannekohtaisesti esimerkiksi laitevalmistajan kans-
sa. Korroosio-ongelmat ovat useasti kierrettävissä materiaalivalinnoilla, mutta tällöin
kustannukset voivat nousta merkittävästi kun käsitellään hankalampia aineita. Erilaisia
pinnoitettuja, ruostumattomia ja haponkestäviä metalleja on käytettävissä runsaasti. Li-
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säksi erilaisia lasista, kerameista tai muoveista valmistettuja lämmönsiirtimiä alkaa
markkinoilla olla paljon. Myös näiden yhdistelmiä on alettu hyödyntää paremmin. Esi-
merkiksi Taniplan suomessa myy teflonpinnoitettuja lasisiirtimiä, jotka kestävät jopa
fluoria sisältäviä happoja. Lasisiirtimiä on käytetty jo pidempään prosessi-ilman läm-
möntalteenottolaitteissa. Täysin ongelmattomia eivät lasiset siirtimet kuitenkaan ole
olleet. Siirrinputkien rikkoutuminen on merkittävä riski. Kokonaan teflonputkista tehty-
jä lämmönsiirtimiä on myös käytetty fluoria sisältävien polttoaineiden lämmöntal-
teenotoissa esimerkiksi Saksassa. Teflon asettaa käytölle merkittävät lämpötilarajoitteet
huonon kuumankestävyyden takia verrattuna metalleihin. Tästä syystä lämmönsiirtimi-
en vuodot ovat olleet kokemusten mukaan ongelma. Teflonputkilämmönsiirtimissä ko-
ko lämmönsiirtopatterin sisäpinnat runkoa myöten täytyy olla teflonpinnoituksella. Juk-
ka Vettenranta kirjoittaa lamellipattereiden korroosiosta ja materiaalivalinnoista eri
käyttöolosuhteissa. [9]
Lämmönsiirrinten tukkeutuminen
Lämmönsiirrinten likaantuminen tulisi pystyä havaitsemaan ennen koko laitteen tukkeu-
tumista. Järjestelmään tulisi suunnitella mahdollisuus siirtimen ohitukselle ongelmati-
lanteissa ja puhdistusjaksoja varten. Erittäin ongelmallisissa tilanteissa järjestely on joh-
tanut siihen, että ohitusta käytetään jatkuvasti. Tähän johtaneita syitä voi olla esimerkik-
si huollon tai puhdistuksen laiminlyönti. Ohitus voi johtaa siihen, että investoinnin kan-
nattavuus heikkenee.
Suunnitteluvaiheessa ei pystytä ennakoimaan kaikkea, jolloin olisi järkevää huolehtia
mahdollisimman hyvistä huoltomahdollisuuksista tai mahdollisesta lämmönsiirtimen
vaihtamisesta.
3.2.3 Lämmönsiirrinten puhdistusmenetelmät
Tukkeutumisen ja likaantumisen ennalta ehkäiseminen on optimaalisin vaihtoehto voi-
makkaasti likaantuvissa sovelluksissa. Tässä kappaleessa esitellään erilaisia periaatteel-
lisia puhdistustekniikoita. [5] [7]
Itse puhdistuva lämmönsiirrin
Tässä tapauksessa itse puhdistuvalla lämmönsiirtimellä tarkoitetaan putkilämmönsiirrin-
tä jonka putkien sisäpuolelle on viritetty jousi, joka virtaavan aineen vaikutuksesta vä-
rähtelee. Jousi hieroo putken sisäpintoja värähdellessään ja estää likaa kiinnittymästä
siihen.
Kuulanuohous
Kuulanuohouksessa lämmönsiirtimen läpi ohjataan kuulia tai pellettejä, jotka irrottavat
lian lämmönsiirtopinnoista. Tämän tyyppinen nuohous vaatii lämmönsiirtimeltä erikois-
suunnittelua. Kuulanuohousta käytetään ilmapintojen puhdistamiseen, mutta on myös
14
kehitetty nesteen seassa kulkeutuvia kuulia, jotka nuohoavat putkisiirtimen sisäpintoja.
Kuulien ominaisuudet vaikuttavat täten myös virtausnopeuksiin sekä materiaalivalintoi-
hin.
Painepuhallus
Paineilmapuhallusta käytetään runsaasti sen helppouden takia. Ilmaa voidaan käyttää
suodattimien lämmönsiirrinten puhtaaksi puhaltamiseen. Järjestelmän toiminta perustuu
nopeaan ilmavirtaan, joka irrottaa kasaantuneen, kuiva ja pölymäisen lian lämmönsiir-
rinpinnoilta, muiden puhdistuslaitteiden pinnoilta tai kanavistojen pinnoilta.
Paineilmapuhdistusjärjestelmä on mahdollista suunnitella kiinteäksi osaksi järjestelmää,
jolloin järjestelmän eduiksi voidaan laskea helppokäyttöisyys ja mahdollisuus prosessin
aikaiseen puhdistukseen. Tällöin pitää kuitenkin huolehtia, että puhdistusvaikutus on
riittävä. Tämä voidaan havaita säännöllisillä tarkastuksilla. Järjestelmä on myös edullis-
ta järjestää kiinteäksi osaksi huoltotoimenpiteitä, jolloin käytetään liikuteltavia puhdis-
tuslaitteita. Tällöin pitää huolehtia riittävästä määrästä paineilmaliitäntöjä, riittävästä
huoltotilasta ja tarpeeksi suurista huoltoluukuista.
Paineilmapuhdistus asettaa tarpeita myös paineilman laadulle. Hygroskooppiset materi-
aalit tarvitsevat kuivattua ja öljytöntä paineilmaa. Lisäksi kostean tai öljypitoisen pai-
neilman puhallus lämmönsiirtopinnalle voi tehostaa kuivan pölyn tarttumista pinnoille.
Puhallettu ilma törmää helposti lämmönsiirtimen ensimmäisiin putkiriveihin, jolloin
puhdistusteho voi rajoittua siirtimen pintaosiin. Lämmönsiirrin tulisi tällöin suunnitella
mahdollisimman ohueksi. [1]
Paineilmapuhdistuksen tehoa voidaan lisätä yhdistämällä paineilmalaitteiden virtaan
nestemäistä typpeä tai kuivajää-pellettejä. Nämä normaalissa ilmanpaineessa höyrysty-
vät aineet suihkutetaan paineilmalla pintaan, jossa kiinteä aine höyrystyy ja laajenee
nopeasti. Suihkutettava aine jäähdyttää likakerroksen ja lämmönsiirtopinnan aiheuttaen
nopean lämpötilan muutoksen, jolloin likakerrokseen syntyy mikrohalkeamia, joihin
aine tunkeutuu räjäyttäen lian irti metallipinnasta. Menetelmän eduiksi voidaan laskea
vähäinen pinnan mekaaninen rasitus, kemikaalittomuus sekä vedettömyys.
Painevesipesu
Painevesipesu on yksi yleisimpiä puhdistusmenetelmiä sen yksinkertaisuuden takia.
Puhdistuslaitteet ovat yksinkertaisia ja tunnettuja sekä niiden käytöstä on runsaasti ko-
kemusta.
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Painepesua suunniteltaessa on LTO-patteri suunniteltava riittävän väljäksi, jotta puhdis-
tava vaikutus saadaan aikaiseksi. Patteri voidaan tarpeen mukaan jakaa useampaan
osaan. Pesuveden suihkutussuunta voidaan valita ylhäältä alas tai sivusta.
Pesu voidaan suorittaa lämpimällä tai kylmällä vedellä. Liuotusominaisuuksien paran-
tamiseksi pesuveteen voidaan lisätä pesuainetta. Pesuainetta käytettäessä tulee varmis-
tua patterin materiaalivalinnoista, jotta pesuaineet eivät vahingoita pinnoitteita ja edistä
korroosiota.
Kaikki tilanteet eivät vaadi painepesua, vaan esimerkiksi patterin yläpuolelta ruiskutet-
tava huuhtelu riittää saamaan haluttu puhdistusvaikutus.
Ultraäänipesu ja liuotus
Ultraäänipesussa likainen lämmönsiirrin upotetaan liuottavaan nesteeseen, johon johde-
taan voimakasta ultraääntä. Ultraääni saa nesteeseen aikaan paineenvaihteluita, jotka
aiheuttavat kiinteän kappaleen pintaan mikroskooppisen pieniä kavitaatiokuplia. Kavi-
taatiokuplat luhistuvat ja synnyttävät pieniä paineiskuja pintaan, mikä mekaanisesti ir-
rottaa lian pinnasta sekä sekoittaa nesteen kylläistä rajakerrosta likakerroksen lähellä
tehostaen liuottimen vaikutusta.
Ultraäänipesu soveltuu tilanteisiin, joissa lämmönsiirrin on mahdollista irrottaa ja upot-
taa pesualtaaseen. Tämä rajoittaa usein käyttömahdollisuuksia suurien lämmönsiirtimien
kanssa, koska fyysinen koko tekee irrotus- ja asennustyön hankalaksi.
Ultraäänipesulla on päästy kuitenkin hyviin lopputuloksiin erittäin vaikeasti likaantu-
neiden lämmönsiirrinten puhdistamisessa. Laitteistolla voidaan irrottaa lähes kaikenlais-
ta kiinni tarttunutta tai palanutta ja mahdollisesti kovettunutta tahmeaa likaa kuten ter-
vaa tai bitumia. [10] [11]
Kanadassa öljyhiekan jalostuksessa käytettävien suurten putkilämmönsiirrinten puhdis-
taminen vaippapuolelta olisi erittäin hankalaa painepesulla, koska lika on päässyt putki-
väleistä putkipaketin sisälle. Näiden jalostuslaitosten lämmönsiirtimet ovat suuria, joten
puhdistusta varten jouduttiin valmistamaan 9 m * 2,7 m kokoinen allas, jonka vesitila-
vuus oli 28 m3. Laitteistolla päästiin erittäin hyviin lopputuloksiin. Ultraäänipuhdistuk-
sella pystyttiin puhdistamaan lämmönsiirtimiä, joita ei muilla keinoilla oltu saatu puh-
taaksi. Puhdistusaika laitteistolla on 4-12 h hauteessa. [10] [11]
Ravistus
Ravistusta käytetään lähinnä savukaasujen lämmön talteenottolaitoksissa irrottamaan
kuivaa pölyä. Vaihtoehtona ravistukselle voidaan nähdä ääninuohous ja puhallus.
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Höyrypesu
Höyry soveltuu rasvaisen ja tahmean lian poistoon. Erityisesti jos lika on vesiliukoista
ja sen viskositeetti muuttuu voimakkaasti lämpötilan noustessa 150 °C:een. Höyry on
järkevä vaihtoehto, jos höyryä on saatavilla runsaasti. Vaihtoehtona höyrylle voidaan
nähdä vesipesu.
Ääninuohous
Ääninuohouksen periaatteena on saada aikaan ääniaaltoja jotka estävät ongelmallisten
kerrostumien muodostumisen jo alkuvaiheessa. Ääniaallot luovat paineaaltoja ilmavir-
taan, mikä tärisyttää pienet partikkelikasan irti toisistaan ja näin estää pölymäisten par-
tikkelien kerääntymisen pinnoille. Ääninuohous on tehokkainta kuivalle pölymäiselle
lialle kuten tuhkalle. Ääninuohousta voidaan käyttää tukemaan erilaisia muita puhdis-
tustekniikoita, esimerkiksi sähkösuodattimen, kanavistojen, puhaltimien yms. puhtaana
pitämiseen. Ääninuohous vähentää merkittävästi pölyn kerääntymistä järjestelmään.
Etuina ääninuohoukselle voidaan nähdä edullisuus ja suhteellisen yksinkertaiset laitteis-
tot. [12]
3.2.4 Lämmöntalteenotto kastepisteen alapuolella
Energian hinnan nousu, materiaalien kehitys ja lisääntynyt ympäristötietoisuus on joh-
tanut tilanteeseen, että yhä useammassa prosessissa halutaan kaasut jäähdyttää siinä
olevien höyryjen kastepisteen alapuolelle höyrystymislämmön talteen ottamiseksi. Ym-
päristömääräykset ovat lisäksi tiukentuneet, mikä on kiihdyttänyt savukaasujen puhdis-
tuslaitteiden kehitystä. Samalla käytännön kokemus ja suunnittelutieto esimerkiksi hap-
poja sisältävien höyryjen kondenssista on lisääntynyt.
Teollisuudessa löytyy runsaasti prosesseja, joissa käytetään lämmintä vettä tai höyryä
suoraa työskentelytilassa. Tämä johtaa korkeisiin työskentelylämpötiloihin ja suureen
ilmankosteuteen. Ongelmaa on yritetty ratkaista lisäämällä ilmanvaihtoa ja jäähdytystä,
mikä johtaa vain suurempaan energiankulutukseen. Kostea ilma tulisi poistaa sen synty-
paikasta kohdepoistolla, jolloin työskentely-ympäristön sisäilman olosuhteet pysyvät
hyvinä ja lämmöntalteenotto tehostuu.
Nesteen kondensoituessa lämmönsiirtimen pinnoille saadaan myös latenttilämpö talteen.
Jäähdytystarkoituksessa kondenssilla on hyvin päinvastainen vaikutus haluttuun loppu-
tulokseen. Prosessiolosuhteiden vaihdellessa pitää mitoitusarvot valita harkiten ja arvi-
oida, mikä vaikutus laitteiston toiminnalle on, jos poistoilma muuttuu merkittävästi kui-
vemmaksi kuin mitoitustilanteessa. Myös suuren kosteuden tilanne tulisi simuloida yk-
sinkertaisin menetelmin, jotta voidaan varmistua, ettei suuri vesimäärä tuki lämmönsiir-
rintä ja heikennä laitteiston toimintaa tukkimalla ahtaat ilmavälit. Veden kondensoitu-
minen voi moninkertaistaa lämmönsiirtimen tehon, koska vedellä on merkittävästi pa-
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remmat lämmönsiirto-ominaisuudet kuin ilmalla ja poistoilman kosteuden höyrystymis-
lämpö saadaan hyödynnettyä. Suhteellisen puhtaassa ilmavirrassa olevan kosteuden
kondensoituminen ei aiheuta suuria ongelmia. Mikäli prosessi sisältää rikin palamistuot-
teita tai muita aineita, jotka veden kanssa reagoidessaan muodostavat happoja, pitää
materiaalivalinnat harkita tarkasti. [13]
Kosteiden ilmavirtojen lämmöntalteenoton suunnittelussa pitää suunnitteluvaiheessa
pystyä arvioimaan syntyvän kosteuden määrä. Nestevirta voi talviaikana olla merkittävä
ja se asettaa haasteita kondenssin viemäröinneille. Tavalliset comfort-
ilmanvaihtokoneiden viemäröintiratkaisut eivät ole aina riittäviä. Tämän kaltaisissa ko-
neiden suunnittelussa ei ole ajateltu jatkuvaa nestevirtaa vaan ajoittaista kostumista.
Mikäli lämmönsiirrin on jatkuvasti märkä, pitää koneen rungon ja osien olla korroosiota
kestävistä materiaaleista rakennettu. Lisäksi tyypillisten koneiden viemäröintiyhteet
ovat koneen sivuilla, jolloin rungon pohjalla on jatkuvasti ohut vesikerros. Kaatojen
pitää olla riittävän suuret, jotta nestekerroksen korkeuden aiheuttama hydrostaattinen
paine on suurempi kuin puhaltimen aiheuttama alipaine märässä lohkossa. Lohkon ali-
paineen vaikutusta nestepatsaan korkeuteen on havainnollistettu kaavalla (3).
  = ℎ ∗   ∗   (3)
jossa
  on nestepatsaan hydrostaattinen paine, Pa
  on putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s2
  on nesteen tiheys, kg/m3
ℎ on nestepatsaan korkeus, m
Lohkossa oleva 100 pascalin alipaine vastaa 10,1 mm nestepatsaan hydrostaattista pai-
netta. Tällöin esimerkiksi 500 pascalin alipaine synnyttää noin 5 cm nestepatsaan.
Kammiossa täytyy tällöin olla kaato, jonka toiminta ei häiriinny ilmavirran aiheuttamas-
ta kitkasta ja paine-ero tulee olla huomioitu vesilukon korkeudessa.
Kuvassa 2 on kostean ilman kohdepoistosta tulevan lämmöntalteenottolaitteen jättöpuo-
li. Laite poistaa ilmaa lämpimän vesialtaan yläpuolelta. Poistoilma voi olla jatkuvasti
arviolta 30 °C ja RH 70 %. Laite on tällöin käytännössä aina toimiessaan märkä. Vesi-
määrä tässä tapauksessa voi olla useita litroja minuutissa. Tavallisten ilmanvaihtokonei-
den viemäröintiratkaisut eivät ole tällöin riittäviä. Materiaalivalintojen tulee olla myös
kosteutta kestäviä. Kun lämmöntalteenotossa kondensoituu suuria määriä vettä, olisi
lämmöntalteenottopatterin jälkeinen kammio hyvä varustaa pisaran erottimella, jolloin
neste ei pääsisi kulkeutumaan ilmavirran mukana puhaltimeen, vaan jäisi viemäröityyn
kammioon.
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Kuva 2. Ilmanvaihtokoneen ristivirtalämmöntalteenoton jättöpuoli.
Kuvassa 3 näkyy saman kohdepoiston kammiopuhaltimen kammio. Jatkuva veden läs-
näolo on johtanut tilanteeseen, jossa kammiossa on aina koneen käynnissä ollessa vettä.
Kammiossa ei ole viemäröintiä, joten kammioon ilmavirran mukana päässyt vesi valuu
koneen raoista konehuoneen lattialle. Koneessa on tavalliset koneen kyljessä olevat
viemäröintiyhteet, jotka sijaitsevat lämmöntalteenoton molemmin puolin.
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Polttoaineella on olennainen vaikutus savukaasun koostumukseen. Polttoaineessa ole-
van rikin, kloorin ja fluorin yhdisteistä syntyvät hapot ovat vaarallisia järjestelmälle.
Yleisempiä näistä ovat rikki ja kloori. Näistä syntyviä rikin happoja ja suolahappoa kes-
täviä lämmönsiirrinmateriaaleja on tällä hetkellä valittavissa useita. Fluorivetyhappo on
harvinaisempi ja sitä sisältävät usein vain jätteenpolttolaitoksissa poltettavat jätteet ja
tietyiltä alueilta tulevat kivihiilet. Fluoria sisältäviä happoja voidaan käsitellä vain fluo-
rilla päällystetyillä esineille. Fluorivetyhappo syövyttää muun muassa lasia, kuparia ja
lyijyä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä lämmönsiirtimet täytyy suunnitella teflon-
putkilla tai teflonpäällysteillä. [14]
4.2 Savukaasun koostumuksen vaikutus suunnitteluun
Käytetyn polttoaineen koostumus täytyy selvittää. Tuhkan muodostus ja savukaasun
vesipitoisuus vaikuttavat lämmönsiirtimien suunnitteluun ja puhtaana pysymiseen. Ala-
kangas käsittelee kattavasti Suomessa käytettäviä polttoaineita sekä niiden koostumuk-
sia VTT:n tutkimusraportissa numero 2045. [15]
4.3 Savukaasupesurit (scrubber)
Pesureissa tarkoitus on vähentää typen oksideja ja ilmakehään pääseviä happamia yhdis-
teitä. Teknisiä sovelluksia on lukemattomia erilaisia mutta idea on sama. Nestevirta,
joka yleensä on prosessivesi, saatetaan kosketuksiin kaasuvirran kanssa, jolloin kaasut
ja partikkelit sekoittuvat veteen. Vesivirran ja kaasuvirran kosketuspinta-ala pyritään
aina maksimoimaan. Tällöin vesivirta sumutetaan tai ruiskutetaan kaasuvirtaan tai vesi
ruiskutetaan täyteainepakan läpi, jolloin märät täyteainekappaleet toimivat lämmönsiir-
topintana. Tästä prosessivedestä voidaan ottaa lämpöä talteen.
Mikäli savukaasu on riittävän puhdasta eikä sisällä tuhkaa, voidaan lämpöä ottaa talteen
tavallisilla lämmönsiirtotekniikoilla kuten sileäputkilämmönsiirtimillä. Lämmönsiirti-
men puhdistusmahdollisuudesta täytyy tällöin varmistua. Voidaan käyttää automaattisia
puhdistuslaitteita tai mahdollistaa manuaalinen puhdistettavuus sopivalla rakenteella.
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4.3.1 Ilmastonäkökohdat
Savukaasun puhdistus ja lämmön talteenotto ovat usein toisistaan riippuvia asioita jotka
saavutetaan samassa prosessissa. Puhdistus on pakollinen toimenpide, jota säätelee lain-
säädäntö ja lämmöntalteenotolla tästä investoinnista on mahdollista saada kannattavam-
pi.
Savukaasupesulla on mahdollista saavuttaa merkittävä pienhiukkapäästöjen pienenty-
minen. Kaasumaisia polttoaineita kuten maakaasua poltettaessa pienhiukkasia ei synny
juuri lainkaan polttoaineen puhtauden takia.
4.3.2 Jätevesien käsittely
Märkäpesureissa jätevesien käsittely on otettava huomioon kannattavuuslaskelmia teh-
täessä. Mikäli jätevedet pyritään laskemaan kunnalliseen viemäriin, täytyy ne puhdistaa
tarvittavalle tasolle. [16] Epäpuhtaudet voidaan myös puhdistaa kaasuista puolikuivalla
tai kuivalla tekniikalla. Tällöin pesuri mitoitetaan niin, että savukaasuvirtaan suihkutet-
tava vesi höyrystyy kokonaan kaasuvirtaan. Pesuvedessä olevat aineet suodatetaan pesu-
rin jälkeen muilla tekniikoilla pois ulospuhallettavasta kaasusta. Näin voidaan säästää
jätevesien käsittelyssä, mutta puhdistuksessa käytettäviä aineita kuluu enemmän. [17]
Lauhdevesien käsittelyprosessi pohjautuu muutamaan vaiheeseen. Ensin pH-arvo sääde-
tään sopivalle tasolle. Usein tähän käytetään natriumhydroksidia, joka arkikielessä tun-
netaan paremmin lipeänä. Tämän jälkeen aine saostetaan sopivalla aineella. Usein tähän
käytetään kalkkiyhdisteitä, joiden kalkki reagoi happojen kanssa. Liuos johdetaan saos-
tusaltaisiin joista kiintoaineet kerätään muiden poltossa syntyneiden kiintojätteiden se-





Erilaiset rasvat voidaan hajottaa rasvakanavassa, jolloin nuohouksen ja mahdollisen
lämmöntalteenoton puhdistuksen tarve vähenee.
5.1.1 Otsonointi
Otsoni on tehokas hapetin, joka hapettaa poistoilman hajuja aiheuttavat kaasut ja rasva-
molekyylit hajottaen ne vedeksi ja hiilidioksidiksi. Otsonointilaitteistot tuottavat pieniä
määriä otsonia poistokanavaan ja reagoivat siellä vähentäen rasvakanavan seinämiin ja
laitteisiin tarttuvan rasvan määrää. Tämä vähentää kanavien nuohoustarvetta ja lämmön
talteenottopatterin puhdistustarvetta, jolloin lämmönsiirtopinnat pysyvät pidempään
puhtaina.
5.1.2 UV ja TiO2
Ultraviolettivalon ja titaanioksidin yhteisvaikutukseen perustuvat suodatusjärjestelmät
hajottavat rasvamolekyylejä pienemmiksi molekyyleiksi ja ideaalisessa tilanteessa jäl-
jelle jää vettä ja hiilidioksidia. Tämän tyyppiset järjestelmät ovat usein integroituna
esimerkiksi ravintolan keittiön huuvaan. Näissä titaanioksidilla pinnoitetut rasvasuodat-
timet toimivat katalyytteinä ja ultraviolettivalo on reaktiossa merkittävämmässä asemas-
sa. Etuina otsonin tuotantoon perustuviin laitteistoihin nähden voidaan ajatella, että nä-
mä ovat usein osa huuvatoimitusta eivätkä erillisenä järjestelmänä. [2]
5.2 Rasvan erotus
Rasvaa hajottavien järjestelmien tukena tulee käyttää erilaisia suodattavia tekniikoita.
Rasvasuodattimet ja syklonitekniikalla toimivat pienet erottimet erottavat pienet rasva-
pisarat ilmavirrasta, jolloin hajotustekniikka voi toimia tehokkaammin. Sykloniteknii-
kalla saadaan poistoilmasta kerättyä ja mahdollisesti kierrätettyä suurimmat rasvapar-
tikkelit. Syklonien jälkeen ilma voidaan johtaa rasvasuodattimen läpi, jolloin rasvapar-
tikkelit törmäävät rasvasuodattimeen. Tämän jälkeen ilmassa on jäljellä hyvin pieniä
rasvapartikkeleita, joita on vaikea suodatustekniikalla poistaa ilmavirrasta hyvin pienen
partikkelikoon vuoksi.
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Kuivapesua käytetään absorboimaan ja neutraloimaan happamia kaasuja. Järjestelmässä
kaasuvirtaan suihkutetaan alkaliliuosta, joka muodostaa kaasun happojen kanssa suoloja
ja höyrystää suihkutettavan nesteen. Tällöin kuiva-aine voidaan kerätä järjestelmästä
erillisillä tekniikoilla, jolloin jäljelle jää puhdasta kaasua. Tyypillisiä käyttökohteita ovat
esimerkiksi jätteenpolttolaitokset, runsasrikkistä kivihiiltä käyttävät laitokset sekä lasin
sulatusuunit. [8]
Reaktiot happojen ja alkalin välillä tapahtuvat tehokkaimmin vesiliuoksessa. Tällöin
reaktiosta saadaan paras tulos kun optimoidaan järjestelmään ruiskutettavan veden mää-
rä siten, että kaikki vesi saadaan höyrystettyä ja nestepisarat säilyvät järjestelmässä
mahdollisimman pitkään mahdollistaen reaktiot. Suihkutettava aine ei välttämättä toi-
minta-olosuhteissa pysy liuoksena vaan nesteen seassa saattaa olla kiintoaineita. Suun-
niteltaessa tämä asettaa erikoisvaatimuksia esimerkiksi suuttimille ja pumpuille. [8]
Pesu täytekappaletornissa
Täytekappaletorneja käytetään likaisen partikkeleita ja kaasumaisia epäpuhtauksia sisäl-
tävän ilmavirran puhdistukseen. Puhdistus tapahtuu kun partikkelit tarttuvat märkään
täytekappaleen pintaan tai kaasumaiset aineet absorboituvat pesunesteeseen. Kaasu-
maisten aineiden puhdistus on merkittävästi monimutkaisempi ilmiö ja lisäksi osa par-
tikkelien puhdistusta tehostavista ominaisuuksista heikentää absorptioon perustuvan
puhdistuksen tehoa. Partikkelien puhdistukseen vaikuttavat esimerkiksi nesteen määrä
ja virtausnopeus tehostavasti, koska törmäysnopeus kasvaa. Kaasun puhdistuksessa taas
kaasun virtauksen otsapintanopeuden kasvaessa puhdistusteho heikkenee, sillä kaasu
viipyy pesurissa lyhyemmän aikaa, jolloin absorptiolle jää vähemmän aikaa. Vesivirran
kasvattamisella ei ole merkittävää vaikutusta kaasun absorboitumiseen, koska nesteen
pinta-ala ei kasva merkittävästi. Lisäksi suuri otsapintanopeus saattaa heikentää nesteen
virtausta täytekappaleiden läpi, jolloin nestepinta-ala pienenee tornin alaosissa. Usein
suurin pesuteho saavutetaan silloin, kun kaasun nopeus on suurin mahdollinen, jolloin
pesuneste ei vielä tempaudu kaasuvirran mukaan ja kuivata täytekappaleita. [8] [19]
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Täytekappaleiden tarkoitus on lisätä absorptiopinta-alaa sekä sekoittaa ilmavirta, kui-
tenkin samalla pitäen paine-häviö pienenä. Täytekappaleita valmistetaan keraameista,
metalleista ja muovimateriaaleista. Yleisimmin käytössä on muovimateriaalit niiden
hyvän kemiallisen kestävyyden vuoksi. Lisäksi tuotanto ja materiaalikustannukset ovat
edulliset. Näiden haittapuolena on heikko kestävyys kuumille lämpötiloille, jolloin ne
voivat sulaa tai menettää muotonsa. [8]
Täytekappaletornien tehokkuutta on vaikea arvioida tapahtuman monimutkaisuuden
takia. Tästä syystä täytekappaletornin tehokkuuksia arvioidaan vertaamalla niitä hiilidi-
oksidin ja ilman seoksen absorboitumiseen natriumhydroksidi-vesi-liuokseen. Tämän
jälkeen on eri aineille laskettu filmiteorian avulla vertailukertoimia, joiden avulla pystyy
arvioimaan tornin tehokkuutta ja kokoa. [8]
Kaasujen adsorptio
Adsorptiossa kiinteän aineen pintaan tarttuu kaasu tai nestefaasista yhdestä kolmeen
molekyylin paksuinen kerros van der Waalsin (London dispersio) voimilla. Kaupallisia
adsorbentteina käytetään aineita joiden pinta-ala/tilavuus suhde on mahdollisimman
suuri. Tämän kaltainen aine on esimerkiksi aktiivihiili, joka on erityisen huokoinen aine.
Yksi gramma aktiivihiiltä voi sisältää 1000 m2 sisäistä pinta-alaa. Adsorptioaineita käy-
tetään poistamaan kaasuista orgaanisia kaasuja, vesihöyryä, hajuja ja muita kaasumaisia
epäpuhtauksia. [8]
Yksi käyttöalue on ilman puhdistukseen tarkoitetut laitteet. Näiden tarkoituksena on
puhdistaa ilmasta halutut epäpuhtaudet pois. Yleensä nämä laitteet myös kuivattavat
ilmaa. Adsorptioaine likaantuu käytön myötä. Käyttöaikaa riippuu täysin ilman likai-
suudesta. Adsorptio on reversiibeli prosessi, jolloin puhdistava aine on mahdollista
puhdistaa eli regeneroida. Tähän käytetään puhdasta matalapainekaasua tai muuta huuh-
telua. Myös korkealämpötilaista lämpökäsittelyä voidaan käyttää, joskin järjestelmä on
usein niin kallis, että lämpökäsittely kannattaa tilata ulkoiselta toimijalta, joka yleensä
on adsorptioaineen toimittaja. [8]
Adsorptio on eksoterminen prosessi, jossa lämpöä sitoutuu 90-140 J/mol sitoutuvasta
aineesta riippuen. Lisääntynyt lämpö voi aiheuttaa puhdistusmateriaalin syttymisen tie-
tyissä järjestelmissä. Lisäksi adsorptiomateriaalin ominaisuudet ovat paremmat mata-
lammissa lämpötiloissa. [8]
On myös kehitetty materiaaleja, jotka adsorboivat vettä, mutta suuremmat molekyylit
eivät tartu materiaalin pinnoille. Tämän kaltaisia materiaaleja voidaan käyttää esimer-
kiksi ilman kuivattamiseen. Esimerkiksi lämmön talteenottoroottori voidaan päällystää
materiaalilla, joka adsorboi tuloilmasta vettä ja siirtäen sitä poistoilmaan vähentäen
jäähdytystarvetta. Suomessa adsorptioroottoreille on vähän käyttökohteita melko kyl-
män ja kuiva ilmaston takia. Jäähdytetyissä varastoissa sekä kuuman ja kostean ilmaston
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maissa voidaan tämän kaltaisilla laitteilla saavuttaa merkittävä jäähdytystehon ja jääh-
dytysenergian pieneneminen. [20]
Jälkipoltto
Mikäli likainen poistoilma sisältää palavia aineita, niin ne voidaan ohjata jälkipoltto-
uuniin, josta on mahdollista saada lämpöä talteen tavanomaisemmin menetelmin. Tä-
män kaltaisia laitteita voidaan käyttää mikäli poistoilma sisältää esimerkiksi VOC (Vo-
latile organic compound) kaasuja, joita ei voida sellaisenaan puhaltaa ulkoilmaan.
6.2 Pölyt ja partikkelit
Partikkelimaisten epäpuhtauksien poistoon on kehitetty lukuisia erilaisia tekniikoita,
joissa jokaisella on etunsa investoinnin, tehon, toiminta-alueen, fyysisen koon, käyttö-
kustannusten ja huoltokustannusten kannalta. Seuraavassa on esitelty ilmavirran partik-
kelien hallintaan käytettyjen tekniikoiden päätyypit.
Painovoimaan ja liikemäärään perustuvat tekniikat
 Laskeutumiskammiot.
 Säleohjaimet ja kammiot.
Tämän tyyppiset keräimet soveltuvat suhteellisen suuripartikkelisen kaasun esipuhdis-
tukseen. Säleohjaimilla voidaan saada hyvä esipuhdistusaste todella likaisella ilmalla.
Laskeutumiskammioissa kammion koko kasvaa erittäin suureksi, mikäli halutaan erot-
taa alle 40 µm kokoisia partikkeleita. Kuvassa 4 on esitelty partikkelien laskeutumisno-
peuksia. Otsapintanopeus tulee olla alle 0,3 m/s, jotta päästään tyydyttävään lopputulok-
seen. [8]
Kuva 4. Partikkelien laskeutumisnopeuksia ilmassa, [m/s][8].
Keskipakoisvoimaan perustuvat keräimet
 Syklonit ja multisyklonit.
 Pyörivät sentrifugit.
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Syklonissa kaasuvirta saatetaan pyörivään liikkeeseen, jolloin ilmaa painavammat par-
tikkelit ajautuvat syklonin ulkokehälle ja siellä vajoavat syklonin pohjalle. Syklonien
painehäviöt vaihtelevat eri lähteiden mukaan 175-1400 Pa välillä. Syklonien erotuskyky
on heikko pienillä partikkeleilla, koska ne kulkeutuvat helpommin ilmavirran mukana.
Tahmeat ja suuriviskoosiset aineet eivät sovellu syklonitekniikalla erotettavaksi. Yhdes-
sä pölymäisen lian kanssa ne voivat tukkia syklonin tai heikentää sen toimintaa merkit-
tävästi.
Syklonien etuina ovat melko pienet valmistuskustannukset ja kompakti koko. Syklonei-
ta on mahdollista yhdistellä rinnakkain tai sarjaan erotusasteen nostamiseksi. Syklonien
erotusaste riippuu ilman virtausnopeudesta ja syklonin halkaisijasta. Sykloneita on teol-
lisuudessa käytössä yleisesti esimerkiksi purunerottimissa. Syklonitekniikka on otettu
käyttöön kotitalouksissa pölynimureissa viimevuosina. [8] [21] [22]
Elektrostaattiset erottimet
 Putki- tai levytyyppiset, märkä tai kuiva, korkeajännitteiset erottimet
(Yksivaiheiset).
 Levy, märkä tai kuiva, matalajännitteiset sumu- ja savuerottimet (Kaksi-
vaiheiset).
Sähkösuodattimia on teollisuudessa käytössä yleisesti pölynpoistolaitteistona voimalai-
toksissa. Sähkösuodattimen emissioelektrodien välille johdetaan negatiivinen tasavirta-
jännitte, joka rakenteesta ja kohteesta riippuen on 50-80 kV. Sähkökentän korona-
purkaukset varaavat kaasun hiukkaset ja negatiivisesti varattuina ne kulkeutuvat kerää-
jälevyille. Levyjen pinnalta partikkelit ravistellaan tai pestään pois. [22]
Emissioelektrodit voivat sijaita ennen erotusosaa tai erotusosien välissä. Suodattimia,
joissa emissioelektrodit sijaitsevat ennen keräinlevyjä, sanotaan kaksivaiheiseksi. Emis-
sioelekrodien sijainti vaikuttaa keräinlevyjen likaantumisnopeuteen. Mikäli emissio-
elektrodit sijaitsevat ennen suodatinta, niin suodattimen alkuosa likaantuu nopeammin,
jolloin puhdistusjaksojen tulisi olla eripituiset keräinlevyjen alku- ja loppuosalla. [19]
Sähkösuodattimien taloudellisen käytön edellytyksenä on hiukkasten varaus- ja sähkön-
johtokyky. Yksi toiminnan kannalta oleellisimpia asioita on elektrodeille kertyvän pölyn
määrä ja sen vastus, mikä saattaa aiheuttaa niin suuria jännitepudotuksia, että laitteen
erotusaste heikkenee. Tästä syystä laitteisto on mahdollista osastoida ja hallita paikallis-
ten olosuhteiden mukaan. Kaasua on mahdollista myös kostuttaa ja näin parantaa par-
tikkelin sähköisiä ominaisuuksia. [19]
Usein pienimpiä hiukkasia sisältävät pölyt joudutaan pesemään pois laitteistosta, kun
ravistuksella ei saavuteta haluttua lopputulosta. Mahdollista on myös kerätä neste-
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pisaroita, jolloin keräinlevyt ovat jatkuvasti märkänä. Sähkösuodattimella voidaan puh-





Kuitusuodattimia käytetään silloin, kun päästörajoitukset sitä vaativat tai sähkösuodatin
ei sovellu kohteeseen pölyn ominaisuuksista johtuen. Kuitusuodattimilla päästään hy-
vään lopputulokseen kuivilla pölyillä yksinkertaisen rakenteen ja edullisten käyttökus-
tannusten takia.
Kuitusuodattimien toiminta perustuu useaan eri mekanismiin, joita kutsutaan deposi-
tiomekanismeiksi. Depositiomekanismeja ovat impaktio, interseptio, diffuusio, sedi-
mentaatio ja sähköstaattinen vuorovaikutus. Impaktio tapahtuu kun partikkeli ei massan
hitauden takia kykene seuraamaan esteen kiertävää ilmavirtaa vaan törmää esteen pin-
taan. Interseptio tapahtuu, kun partikkeli kulkee riittävän läheltä suodatinkuitua, jolloin
se tarttuu kuituun kiinni. Sedimentaatio on harvinaisempi ilmiö suodattimissa, yleisim-
min tätä ilmiötä käytetään hyödyksi laskeutumiskammioissa. Elektrostaattinen erottu-
minen voi tapahtua, jos partikkelilla tai suodatinkankaalla on pieni sähkövaraus, joka
vetää partikkelin kuidun pintaan. [8] [24]
Kuitusuodattimia on kolmea päätyyppiä paineilmapuhdistuksella varustettu letkusuoda-
tin, paineilmapuhdistuksella varustettu kasettisuodatin ja kertakäyttösuodatin. Ravistus-
ta, tärinää, äänipuhdistusta tai siilotykkiä voidaan myös käyttää tehostamaan suodatti-
men puhdistusjaksoja. [8]
Kuitusuodattimien etuja ovat suhteellisen edulliset investointkustannukset verrattuna
muihin korkean suodatusasteen erottimiin kuten märkäpesureihin ja sähkösuodattimiin.
Epäpuhtaudet kerätään samassa muodossa eikä niitä jouduta sekoittamaan veden tai
pesunesteen kanssa, jolloin mahdollinen uusiokäyttö on mahdollista. Prosessin toimin-
nan vaihtelu ei myöskään haittaa suodattimen optimaalista käyttöä. Esimerkiksi jos suo-
dattimeen tulee hetkellisesti runsaasti partikkeleita, niin suodattimen erotusaste ei het-
kellisesti heikkene. [8]
Haittapuolina kuitusuodattimille on nesteaerosolit sekä kosteat ja tarttuvat partikkelit,
jotka voivat tukkia suodattimen. Kankaan elinikä voi huomattavasti lyhentyä mikäli
kaasu sisältää happoja tai emäksiä. Materiaaliteknisistä syistä poistokaasun lämpötilata-
sot voivat olla maksimissaan 260 °C. Jos epäpuhtaudet ovat palavia aineita, on syytä
myös huomioida palo- ja räjähdysvaara. Lisäksi suurissa laitoksissa suodattimien vikati-
28
lanteet kuten suodattimien repeytymiset ja kulumiset on vaikea havaita ja paikantaa.




Granulaarisissa eli rakeisissa suodattimissa likainen kaasu johdetaankiinteän rakeisen
väliaineen läpi, johon epäpuhtaudet adsorboituvat. Kiinteäpetisessä väliaine pysyy pai-
kallaan, jolloin likaantunut materiaali täytyy ajoittain vaihtaa. Liikkuvapetisessä järjes-
telmässä adsorptioaine kiertää järjestelmässä, jossa erillinen vaihe regeneroi eli puhdis-
taa tai viilentää tätä ainetta. Tällöin likaantunutta ainetta ei tarvitse vaihtaa niin usein.
Kaikkia epäpuhtauksia ei pysty puhdistamaan pelkällä höyryhuuhtelulla. Jotkin aineet
vaativat korkealämpötilaista regenerointia, mihin tarkoitetut laitteet ovat kalliita. Tällöin











Keräinten tehokkuus määritellään suodattimeen jääneen epäpuhtauden massavirran pro-
senttiosuutena suodattimeen tulleesta kokonais epäpuhtaudesta. Usein eri laitteistot ovat
tehokkaampia tietyllä partikkelivälillä ja tämän tyyppiset hyötysuhteet ilmoitetaan osa-
tehokkuutena (fractional efficiency). Puhdistuslaitteistoilla on omat tehokkaat toiminta-
alueensa, jolloin laitteistoja voidaan ketjuttaa ja päästä hyödyntämään eri laitteiden hy-
viä ominaisuuksia. Esimerkiksi erittäin pölyistä ilmaa voidaan esipuhdistaa syklonilla
tai laskeutumiskammiossa ennen pesuria tai suodatusta. Tämä vähentää loppusuodatuk-
sen tarvetta, jolloin mitoitus voidaan tehdä pienemmäksi sekä huolto ja käyttökulut pie-
nenevät.
Kuvassa 5 ja kuvassa 6 on esitelty eri puhdistuslaitteiden tehokkuuksia.
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Kuva 5. Kaasun puhdistuslaitteistojen tehokkuuksia. [8]
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Kuva 6. Erikokoisten partikkeleiden ominaisuuksia. [21]
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6.3 Kiinteä tarttuva lika
Kumit, muovit ja terva ovat aineita, joita saattaa ilmetä kuumissa poistoilmavirroissa
pieninä pisaroina tai partikkeleina mutta tarttuvina. Ne ovat usein hyvin kestäviä erilai-
sia liuottimia vastaan, jolloin niiden pesu lämmöntalteenottolaitteistosta on erittäin han-
kalaa niiden jäähtyessä. Tämän kaltaisia laitteistoja on kokeiltu esimerkiksi rengasteol-
lisuudessa, mutta niiden toiminta on ollut heikkoa ja ylläpito kallista, joten ne on päätet-
ty usein ohittaa.
6.4 Härmistyvä lika
Tietyissä kalsiumyhdisteitä sisältävissä prosesseissa kalsiumyhdisteitä saattaa kertyä
lämmöntalteenottopattereille heikentäen lämmönsiirtoa, kasvattaen painehäviötä ja pa-
himmassa tapauksessa tukkien lamellit. Lisäksi kaivovesi voi sisältää kalsiumyhdisteitä
siinä määrin, että pesuvesi voi aiheuttaa lämmönsiirrinten likaantumista pitkällä aikavä-
lillä.
6.5 Erilaisten epäpuhtauksien yhteisvaikutus
Ilmankosteudella on merkittävä vaikutus pölymäisten epäpuhtauksien tarttuvuuteen.
Tällöin liian suuri kosteus voi johtaa siihen, että muuten toimivaan laitteistoon kertyy
pölyä. Tai lämmönsiirtopinnat kylmenevät niin, että poistoilman kosteus kondensoituu
pinnoille ja märkä pinta kerää pölymäisen lian, jolloin tämä seos tukkii ja likaa läm-
mönsiirtimen. Sähkösuodattimissa kosteuspitoisuus halutaan pitää riittävän korkeana,
jolloin se parantaa sähkösuodattimien erotuskykyä.
Teollisuudessa on käytetty myös kaasupoltinta savukaasukanavien pudistamiseen. Jois-
sain tilanteissa lika on hyvin vaikeaa tai työlästä poistaa perinteisin puhdistustavoin.
Tällöin on voitu päätyä polttamaan kanavistoon tai lämmönsiirtimeen tarttunut lika
määrävälein. Kanaviston täytyy olla suunniteltu savukaasukanavaksi riittävin palon-
suojauksin ja materiaalein. Määrävälein tehtävällä poltolla voidaan myös välttää enna-
koimattomat palotilanteet, joissa kanaviston lika on syttynyt hallitsemattomasti. [25]
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7 UUSI TEKNOLOGIA
7.1 Transport membrane condenser
TMC (Transport membrane condenser) on kehitteillä olevaa tekniikkaa lämmön ja ve-
den talteenottoon poistokaasusta kapillaarisen kondenssin avulla. Kuumaa kaasua ei
jäähdytetä kastepisteen alapuolelle, vaan kaasu ohjataan kosketuksiin keraamisen kal-
von kanssa. Ilmavirran vesi tarttuu kapillaariputken sisäpinnoille adheesiovoimilla.
Koska veden koheesiovoimat ovat pienemmät kuin adheesiovoimat veden ja keraami-
materiaalin välillä, aiheuttaa se veden liikkeen kapillaariputkiin, joista vesi imetään pie-
nellä alipaineella siirtimien vaippapuolelle. Tällöin vesipitoisen kaasun vesihöyry kon-
densoituu kapillaariputkiin ja lämmittää lämmönsiirtimen ja kapillaariputkissa olevan
veden. Tällöin lämpö siirtyy johtumalla lämmönsiirrinmateriaalin läpi ja lisäksi vesi
kuljettaa konvektiolla energiaa lämmönsiirtimen lämpöpinnan läpi. Teknologialla voi-
daan saada merkittäviä säästöjä vedenkulutukseen sekä matalalämpöistä energiaa. Etuna
voidaan myös nähdä, että laitteesta poistuva kaasu on lähes aina kastepisteen alapuolel-
la, jolloin korroosio-ongelmat ovat huomattavasti vähäisempiä, eikä esimerkiksi sumua
synny laitteessa. Lisäksi talteen otettu vesi on suhteellisen puhdasta, koska se on suoda-
tettu keraamimateriaalin läpi. Tätä vettä voidaan käyttää hyödyksi laitoksissa prosessi-
vetenä. [26] [27]
Taloudellisuus
Laitteita on demonstroitu puhtailla kaasuilla, kuitenkin teknologian kaupallinen käyttö
vaatii vielä kehitystä erityisesti likaisempien poistokaasujen veden- ja lämmöntal-
teenotossa. Yhdysvalloissa teknologian on laskettu tehostavan kattiloiden hyötysuhdetta
uusissa kattiloissa noin 5 % (89 % -> 94 %) ja vanhemmissa kattiloissa enemmän. Ku-
va 7 havainnollistaa TMC laitteen toimintaa. [26] [27]
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Kuva 7. TMC toimintaperiaate [27].
7.2 TMC-menetelmän energiansäästöpotentiaali
Laboratoriokokeet
Laitteilla on suoritettu laboratoriokokeita Yhdysvalloissa kaasuteknologian instituutissa
(Gas Technology Institute). Pilottilaitteistolla tutkittiin laitteen veden ja energiansiirto-
kykyä eri lämpötila- ja kosteusalueilla. Wang tutki lisäksi kapillaariputken halkaisijan
vaikutusta lämmön ja veden siirtymiseen ja nokeutumisen vaikutusta laitteen toimin-
taan. [28]
Tutkimuksessa testilaitteistossa poltettiin maakaasua, jonka savukaasut ohjattiin testi-
laitteiston läpi. Testilaitteisto koostui kaksiosaisesta lauhduttimesta. Testilaitteistosta
mitattiin vesipuolelta ja kaasupuolelta lämpötilat ja massavirrat kolmessa pisteessä (me-
no, välitila ja jättöpuoli). Mittausten mukaan laitteella poistettiin 63,9 C° savukaasusta,
RH100 % 67,3 % savukaasun vesimäärästä, jolloin savukaasun poistumislämpötila oli
34 °C., RH100. Vesipuolen ensimmäisen vaiheen menolämpötila oli 28,9 °C ja poistu-
mislämpötila 40,6 °C. Toisen vaiheen menolämpötila oli 23,9 °C ja poistumislämpötila
34 °C. Ajoja tehtiin useampia ja luvut olivat hyvin samansuuntaisia kaikissa ajoissa.




Laitetta kokeiltiin 5 viikon testijakso kivihiilivoimalaitoksella. Voimalaitoksen savu-
kaasuja ohjattiin laitteen läpi 65,6- 82,2 °C lämpötilassa. Prosessiolosuhteet vaihtelivat
testijakson aikana runsaasti, koska laitoksen käyntiaikataulu ja teho vaihteli tarpeen
mukaan. Laitteiston tuloksia verrattiin laboratoriokokeiden tuloksiin, jotka olivat sa-
mansuuntaiset. Kenttälaitteiston toiminta oli heikompaa. Suurimmaksi syyksi tähän
Wang näkee, että kenttäkokeissa savukaasu oli kuivempaa. Sen menolämpötila oli pää-
asiallisesti korkeampi ja kastepiste alhaisempi kuin laboratoriokokeissa. Tästä syystä
kondensoitunut vesivirta oli pienempi. Kuvasta 8 voidaan nähdä karkeasti erot laitteiden
suorituskyvyssä. [28]
Kuva 8. laboratoriokokeiden ja kenttäkokeiden vertailu [28].
Wangin kenttäkokeet osoittavat, että TMC-laitteiston on mahdollista toimia kivihiililai-
toksessa ja ottaa talteen merkittäviä määriä vettä ja energiaa. Laitteiston tehokkuus riip-
puu kuitenkin voimakkaasti TMC-laitteistolle tulevan kaasun kosteuspitoisuudesta. Tä-
hän Wang näkee ratkaisuna paremman jäähdytysveden määrän ja lämpötilan optimoin-
nin sekä lämmön- ja kosteudensiirtomateriaalin pinta-alan paremman optimoinnin. [28]
35




Kohde on Tampereella toimiva Leivon Leipomo Oy. Leipomossa valmistetaan ruoka-
leipiä, kahvileipiä ja korppujauhoja. Tuotteita myydään Etelä-Suomen alueella. Vuonna
2005 markkinaosuus oli 23 % Pirkanmaalla.
Prosessi ja järjestelmien kuvaus
Valmistusprosessi kuluttaa runsaasti lämpöä, jota tuotetaan tällä hetkellä maakaasukatti-
lassa ja maakaasulla toimivissa uuneissa. Valmistusprosessin lisäksi tukiprosessit kuten
pesulaitteet ja kuivauslaitteet kuluttavat merkittäviä määriä energiaa vuodessa. Uunien
savukaasut ja uunien paistotilan poistokaasut eli paistokaasut ovat kuumia ja vesipitoisia
kaasuja ja ne on puhallettu ulkoilmaan. Näistä on mahdollista saada lämpöä talteen suu-
ria määriä vähentäen polttoaineen kulutusta. Uunien lämmitys muodostaa noin 70 %
leipomon energiankulutuksesta ja energiakustannuksista 60 %.
Pääosa tuotteista valmistetaan jatkuvatoimisissa kiertoarinauuneissa. Uuneja on yhteen-
sä 6 kpl. Uuneissa paistettavat tuotteet liikkuvat jatkuvasti liikkuvaa arinaa pitkin uunin
läpi. Uunin lämpötila on noin 250 °C. Viipymisaikaa uunissa on noin 0,5 h riippuen
tuotteesta. Lämpö uuniin tuotetaan maakaasupolttimilla. Polttimien savukaasu kiertää
uunin sisällä olevissa kiertoputkissa luovuttaen lämmön uunin sisälle. Savukaasu ohja-
taan näistä putkista savukaasukanavaan. Leivon kiertoarinauuneissa paistokaasut ohja-
taan savukaasukanavaan. Tässä kaasussa on runsaasti kosteutta ja leivonnaisista irron-
neita mahdollisesti nokeentuneita jauhopartikkeleita, mikä lisää lämmönsiirtimen li-
kaantumisriskiä.
Osa tuotteista valmistetaan pinnavaunu-uuneissa. Näissä tuotteet työnnetään paistoalus-
toilla uuniin. Uuneja lämmitetään maakaasulla, jonka palamisen savukaasut ohjataan
lämmönsiirtimen kautta ulos. Savukaasujen lämpötila on noin 300-330 °C. Uunissa
tuotteista haihtuva ylimääräinen kosteus poistetaan uunikaasuhormin kautta ulos. Uuni-
en käyttöaika on vuodessa noin 1500-2000 h, mikä vähentää lämmön talteenoton raken-
tamisen kannattavuutta. Pinnavaunu-uuneja on yhteensä neljä kappaletta. Tähän järjes-
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telmään ehdotettiin vuonna 2005 lämmöntalteenoton rakentamista, sitä ei kuitenkaan
toteutettu.
Korppujauhoja valmistetaan jauhetuista korpuista, jolloin sen valmistusprosessin al-
kuosa on samanlainen kuin muillakin leipomotuotteilla. Tämän jälkeen tuote murska-
taan ja varastoidaan. Kuivaus tapahtuu 120-130 °C ilmalla, jota lämmitetään maakaasul-
la. Poistoilman lämpötila on noin 45-50 °C ja absoluuttinen kosteus 26-30 g/kg kuivaa
ilmaa. Nimellinen tuloilmavirta on 3,3 m3/s ja nimellinen poistoilmavirta 3,88 m3/s.
Kuivauksen käyttöaika vuorokaudessa on noin 8-9 h.
Lämmöntalteenoton ongelmana ovat kaasuissa olevat jauhopölyt ja kosteus. Kostea jau-
hopöly rajoittaa lämmönsiirtimen suunnittelua merkittävästi tukkeutumisriskin takia.




Kiinteistöön tehtiin vuonna 2005 teollisuuden energia-analyysi, jonka loppuraportissa
suositeltiin lämmöntalteenottojen rakentamista uunien, pesulan ja pesukoneen likaisiin
ja korkean kosteuspitoisuuden poistoilmavirtoihin. Vuoden 2005 laajennuksen yhtey-
dessä rakennettuun uunilinjaan rakennettiin savukaasujen lämmöntalteenotto ja uuni-
höngän huuvan lämmöntalteenotto. Samalla rakennettiin lämmöntalteenotto pesukoneen
poistoilmavirtaan. Vanhojen uunilinjojen savukaasujen ja uunikaasujen lämmöntal-
teenottoja ei toteutettu. Energiataloudellisesti investointi on houkutteleva, investointi-
kustannukset ovat kuitenkin merkittävät.
8.3 Toteutus
Savukaasut
Vuonna 2005 rakennetun uuden uunilinjan savukaasut ohjataan katolla sijaitsevaan
lämmöntalteenottolaitteeseen. Lämmöntalteenottopatterille saapuvan savukaasun mitoi-
tus tulolämpötila on 170 °C ja poistolämpötila 40 °C. Patteri on mitoitettu siten, että
savukaasun vesi ei kondensoidu patterissa. Kondenssia patterin lämmönsiirtopinnoille
tulee kuitenkin tapahtumaan nestepuolen matalien lämpötilojen takia. Putkipuolella
kiertää 30 % vesi/monoetyleeniglykoliliuos. Veden tulolämpötila on mitoitustilanteessa
0 °C ja lähtölämpötila 25 °C. Patteri on vähärikkisen savukaasun lämmöntalteenottoon
suunniteltu HFe sileäputkipatteri. Patterin tyypin valintaan vaikutti uunien poistokaasu-
jen ohjaus samaan lämmöntalteenottoon. Savukaasut pysyvät hyvin samantyyppisinä
kun poltetaan samaa polttoainetta, joten sen koostumus ja ominaisuudet ovat hyvin en-
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nustettavissa pidemmällä aikavälillä. Tätä ei voida sanoa uunien poistokaasuista, jotka
vaihtelevat kypsennettävien tuotteiden ja kypsennysolosuhteiden mukaan. Olosuhteet
vaihtelevat siis eri tuotteilla, mikä hankaloittaa suunnittelua. Tällöin joudutaan usein
lisäämään varmuustekijöitä, jotta lopputulos saadaan toimintavarmaksi. Tässä tapauk-
sessa päädyttiin sileäputkipatteriin likaantuvuuden vähentämiseksi. Riskiä että jauhopö-
lyn ja veden yhdistelmä tukkii ja mahdollisesti sopivissa olosuhteissa ”kypsyy” patterin
pinnoille, ei haluttu ottaa. Lisäksi patteri suunniteltiin automaattisella pesulaitteella,
minkä takia patterin syvyys piti valita melko ohueksi hyvän pesutuloksen takaamiseksi.
Näistä syistä patterin lämmönsiirtopinta-ala jäi hyvin vaatimattomaksi, mikä vähentää
patterin tehoa. Järjestelmän osat ovat haponkestävää terästä. Laitteistoon viitataan työs-
sä positiolla 05WPLTO01.
Uunihöngän lämmöntalteenotto
Huuva imee ilmaa kiertoarinauunin suuaukolta. Poistoilma sisältää tuoreita ruisleivän
jauhopölyjä ja uunista vuotavia kuumia kaasuja sekä hiiltyneitä partikkeleita. Lämmön-
talteenottolaitteelle tulevan kaasun mitoituslämpötila on 60 °C ja poistolämpötila 10 °C.
Nestepuolen mitoitus tulolämpötila on 0 °C ja poistolämpötila 25 °C. Lämmönsiirtones-
teenä on 30 % vesi/monoetyleeniglykoliliuos. Patteri on vähärikkisen savukaasun läm-
möntalteenottoon suunniteltu sileäputkipatteri. Vaikka järjestelmään ei ohjata savukaa-
suja, ovat poistoilman epäpuhtauden luonteeltaan samantyyppisiä kuin saman järjestel-
män savukaasuissa. Ruisjauhojen on todettu olevan hieman happamia, mikä vahingoit-
tavat lämmönsiirtopintoja tavallisissa järjestelmissä. Järjestelmään suunniteltiin metal-
lisuodatin ennen lämmöntalteenottopatteria. Suodatin oli tyypiltään irroitettava ja pestä-
vä HFe metallisuodatin. Tätä suodatinta ei järjestelmässä kuitenkaan ole. Järjestelmiin
suunniteltiin avattavat huolto ja puhdistusluukut lämmöntalteenottopatterin molemmin
puolin. Näistä luukuista osa kuitenkin oli käyttökelvottomia tai niitä ei järjestelmissä
ollut. Laitteistoon viitataan työssä positiolla 05WPLTO02.
Tuloilman esilämmitys
Poistokaasujen lämpö siirretään kiinteistön tuloilman esilämmitykseen laitteistoilla
05TK03 ja 05TK01. Lisäksi lämpöä siirretään pakkaamon, taikinaosaston ja uuniosas-
ton tuloilman jälkilämmitykseen. Järjestelmässä kaikki poistopatterit ovat samassa
lämmöntalteenottoverkossa. Tämä mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa muista pois-
toilman lämmönlähteistä pystytään siirtämään lämpöä samaan verkkoon. Mitoitusläm-
pötilat ovat suhteellisen matalat vesipuolella, näin on saatu suurin mahdollinen ener-
giamäärä poistoilmasta talteen. Lisäksi nämä prosessit toimivat lähes samanaikaisesti
leipomon toiminta-aikoina. Kuvassa 9 on esitetty poistoilman virtauskaavio.
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Kuva 9. Ilmapuolen virtauskaavio lämmöntalteenottolaitteista.
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Ylläpito, huolto ja kokemukset
Laitteiden lämmönsiirtopinnoille tehtiin silmämääräinen tarkastus, jossa arvioitiin lait-
teiden nykytilaa. Tarkastuksissa selvisi puutteita huoltoluukkujen osalta sekä laitteiston
kondenssiveden poistossa. Uunihöngän LTO-laitteessa ei ollut suodatusosaa, joka siihen
oli suunniteltu. Näillä kaikilla asioilla oli osavaikutusta lämmönsiirtimen nykytilaan.
Mikään niistä ei kuitenkaan ollut estänyt laitteiden toimintaa kuluneena seitsemänä vuo-
tena.
Huoltohenkilökunta ei ollut huomannut merkittävää lämmöntalteenoton tehon alentu-
mista eikä rakennusautomaatiosta käsin näin voitu todeta. Pidemmän ajan tutkimuksia
tai mittauksia ei laitteistosta ole tehty. Kuvia laitteiden nykytilasta on esitetty seuraaval-
la sivulla.
Savukaasun lämmöntalteenottolate 05WPLTO01
Kuvassa 10 näkyy sileäputkipatterin jättöpuoli. Patteri on sijoitettu ylösalaisin ja patte-
rin päälle on asennettu automaattinen huuhtelulaitteisto. Laitteisto päästää vettä patterin
läpi tietyn aikajakson välein. Patterissa voidaan selkeästi nähdä puhtaampi osuus, jossa
huuhtelu on toiminut paremmin. Huuhtelulaitteen toiminta olisi syytä tarkastaa huollon
yhteydessä. Kuvassa patteri näyttää hieman kuparin väriseltä, tämä aine on kuitenkin
hiilimäistä kuivaa hapertuvaa ainetta, joka irtoaa helposti patterin pinnasta esimerkiksi
sormella pyyhkäisemällä. Vihertävät värisävyt johtuvat kameran automaattisista asetuk-
sista ja heikosta valaistuksesta.
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Kuva 10. 05WPLTO01 LTO-patterin puhtaalta puolelta.
Kuvassa 11 näkyy käsin puhdistettu kohta vertailuksi. Patterin liannut aine muistutti
lähinnä huokoista puuhiiltä tai karstaa. Lämmönsiirtopinta puhdistui myös helposti kä-
sin pyyhkien. Suositeltava puhdistusmekanismi voisi olla esimerkiksi harjaus muovisilla
harjaksilla tai painevesipesu yhdistettynä sopivaan liuottimeen. Pesu tulisi kuitenkin
suorittaa patterin päältä, jotta karsta tippuisi pesuvesialtaaseen patterin alapuolella. Puh-
distusluukku oli niin pieni, ettei perinteisen painepesurin suutinosa mahdu luukusta si-
sään. Puhdistuksessa täytyy käyttää mahdollisesti jonkinlaista pienempää tai erikois-
muotoiltua painepesurin suutinosaa. Altaasta karsta on mahdollista imuroida tai pyyhkiä
pois. LTO-patterin yläosan kuntoa ei päästy yläpuolisesta puhdistusluukusta tarkasta-
maan, koska laitetta eristettäessä puhdistusluukku on peitetty yhtenäisellä pellillä ja
eristeellä. LTO-patterin putket olivat fyysisesti erinomaisessa kunnossa eikä patterin
alapuolelta voitu havaita merkkejä korroosiosta. Kuvassa 12 näkyvä pesuvesikammio
oli puhdas eikä sinne ollut kertynyt epäpuhtauksia.
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Kuva 11. 05WPLTO01 LTO-patterin puhtaalta puolelta käsin puhdistettu vertailukohta.
Kuva 12. 05WPLTO01 LTO patterin alapuolella oleva pesuvesikammio.
Kuvassa 13 näkyy patterien pinnoille kertynyttä karstaa, joka oli hyvin haurasta. Käsis-
sä aine hajosi jauhomaiseksi aineeksi. Karsta irtosi sileän putken pinnoilta käsin pyyh-
kimällä. Kuitenkin aine oli niin tiukassa kiinni, että automaattinen huuhtelulaitteisto ei
pystynyt sitä patterin läpi irrottamaan.
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Kuva 13. Patterin pinnoille kertynyttä karstaa.
Uunin huuvan lämmöntalteenottolaite 05WPLTO02
05WPLTO02 laite ottaa poistoilman kiertoarinauunin suuaukolle sijoitetusta huuvasta.
Kuvassa 14 näkyy huoltoluukku ja suodattimen paikka. Kammioon on kertynyt tuhka-
maista jätettä. Suodatinta laitteistossa ei ollut.
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Kuva 14. 05WPLTO02 huoltotila ennen LTO-patteria.
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Kuvas 15 on lähikuva patterin likaiselta puolelta. Putkien lämmönsiirtopinnat näyttävät
olevan kauttaaltaan ohuen karstamaisen likakerroksen peitossa. Likakerroksella ei ole
ollut huomattavaa vaikutusta lämmönsiirtimen tehoon.
Lämmönsiirrin on mitoitettu kondensoimattomaksi, mutta alhaisesta nestepuolen läm-
pötilasta johtuen patterit ovat käytännössä koko kylmän kauden märkiä, joten patterin
kondensoidessa teho on todellisuudessa suurempi kuin mitoitusteho. Lisäksi energiaa
saadaan huomattavasti enemmän talteen. Mitoituksella on haluttu varmistaa sileäputki-
patterin riittävä teho. Laitteistossa on pesuvesiä varten viemäröintiyhde ennen lämmön-
talteenottopatteria, tämä alue ilmanvaihtokoneesta on kuitenkin lähes aina kuivana nor-
maalin käytön aikana. Viemäröinti tulisi olla lisäksi patterin jättöpuolella olevassa huol-
to- ja tarkistuslohkossa ja patterin kohdalla pesua ja kondenssivesiä varten. Kaikissa
viemäröinneissä tulisi myös olla talviajalle sähkökäyttöinen sulanapito. Huolto- ja tar-
kistusosaa ei patterin jättöpuolella ole. Viemäröinnin puute johtaa pakkaskaudella mel-
ko suureen jään muodostumiseen ja voi lyhentää laitteiston elinikää. Käytännössä yli-
määräinen vesi vuotaa laitteiston lohkojen ja eri osien liitoskohdista ulos katolle. Kuvis-
sa 17 ja 18 on esitetty laitteiston vuotokohtia. Osa vedestä suihkuaa puhaltimen ilmavir-
ran mukana ulos, minkä jälkeen se jäätyy katolle. Kuvassa 16 on laitteisto talviaikaan.
Puutteellinen viemäröinti on johtanut laitteistosta vuotavan ja poistoilman mukana rois-
kuvan nesteen jäätymiseen laitteiston ulkopinnoille.
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Kuva 15. 05WPLTO02-LTO patteri likaiselta puolelta.
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Kuva 16. 05WPLTO02 talviaikaan.
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Kuva 17. 05WPLTO02 laitteistosta ulosvuotavan veden aiheuttamia vaurioita.
Kuva 18. 05WPLTO02 laitteiston vuotokohtia.
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Pesutilan kohdepoistoilman lämmöntalteenottolaite 05TK01PF03LTO
05TK01PF03LTO on pesulatilan huuvan kautta poistettavan ilman lämmöntalteenotto-
laite. Laitteessa on kuparilamellipatteri. Patterin likaisen puolen pintaan oli kertynyt
roskia. Kuitenkin patterin sisusta näytti tarkastuksessa puhtaalta. Laite on toiminta-
aikana jatkuvasti hyvin kostea ja poistoilmassa voi olla pieniä määriä pesuainejäämiä.
Tästä johtuen kupariosat olivat pinnalta hieman hapettuneita. Toimintaan vaikuttavia
puutteita ei kuitenkaan löytynyt. Kuvassa 19 näkyy roskia ja pieniä määriä kuparikar-
bonaattia.
Kuva 19. Laatikkopesukoneen lämmöntalteenottopatteri likaiselta puolelta.
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Valmet Automotive on autoteollisuuden palveluntuottaja. Tutkimus koskee Uudenkau-
pungin autotehtaalla sijaitsevia lämmöntalteenottolaitteita. Uudenkaupungin autoteh-
taalla on tuotekehitysosasto, hitsaamo, maalaamo, asennuslinjat, laadunvarmistus- ja
logistiikkatilat sekä kaksi koeajorataa. Kohteessa suoritettiin energiansäästökohteiden
kartoitustoimintaa vuonna 2006. Työ keskittyy maalaamon liuotinhöyryjen jälkipolton
lämmöntalteenoton toimintaan ja suunnitteluun.
Prosessi
Pintamaalauslinjan ja välimaalauslinjan liuotinhöyryt poltetaan jälkipolttimissa, joiden
lämpöä otetaan talteen tuloilman esilämmittämiseen. Käynnistyspolttoaineena käytetään
kevyttä polttoöljyä. Normaalikäytön aikana polttoprosessit toimivat liuotinhöyryillä,
jotka imetään pintamaalauslinjalta ja välimaalauslinjalta. Kummallakin maalauslinjalla
on oma polttimensa ja ne toimivat erillisinä prosesseina. Ainoastaan käynnistyksen ai-
kana syntyy laitteille haitallisia rikkiyhdisteitä ja epäpuhtauksia. Liuotinsavukaasut ovat
käytännössä rikittömiä. Pintamaalauslinjan jälkipolttimen lämmöntalteenotto toteutettiin
2006 ja on ollut siitä lähtien toiminnassa. Välimaalauslinjan liuotinhöyryjen jälkipoltti-
men lämmöntalteenotto toteutettiin vuonna 2013 samalla toimintaperiaatteella.
9.2 Toimenpiteet
Pintamaalauslinja
Jälkipolttimen savukaasuvirta johdetaan lämmöntalteenottopatterin läpi, josta lämpö
johdetaan etyleeniglykoliliuospiiriä pitkin TK3 ulkosäleikköpatterille. Savukaasun
massavirta on 3,4 kg(ki)/s ja keskilämpötila 261 °C. Ilmavirta sisältää palamisessa syn-
tyvän vesihöyryn lisäksi ulkoilman kosteuden. Laitteita ei mitoiteta kondensoiviksi.
Aikaisemmin tämä savukaasu puhallettiin suoraa ulos. Savukaasun lämpö siirretään




Välimaalauslinjan jälkipolttimen savukaasuvirta on 7,4 kg(ki)/s ja lämpötila 278 °C.
Jälkipolttimen savukaasuvirta johdetaan lämmöntalteenottopatterin läpi, josta lämpö
johdetaan etyleeglykoliliuospiiriä pitkin ASU 1 ilmanvaihtokoneen ulkosäleikköpatteril-
le. Aikaisemmin tämä savukaasu on puhallettu ulos. Lämmöntalteenottopaatteria ei mi-
toiteta kondensoivaksi. Savukaasun lämpö siirretään ASU 1 korvausilmaan. ASU 1 lait-
teessa on vesikostutus, jonka asetusarvo on 23 °C ja RH 65 %. Tuloilma lämmitetään
haluttuun lämpötilaan, jonka jälkeen kostutusosa viilentää tuloilman haluttuun tilapis-




Savukaasun oletettiin olevan vain lievästi korrodoivaa ja lämmönsiirtimen kestävyys
haluttiin varmistaa mitoittamalla patteri kondensoimattomaksi, vaikka höyryjen sisältä-
mä rikki oli hyvin vähäistä. Kattilan apupolttoaineena käytettiin kevyttä polttoöljyä,
jonka käyttö oli niin vähäistä, ettei sen uskottu aiheuttavan ongelmia. Koska lämmön-
lähteessä riitti energiaa, ongelma oli enemmänkin sen taloudellinen sijoituspaikka. Sa-
vukaasun keskimääräinen tulolämpötila on 261 °C. Laitteiston on kuitenkin kestettävä
400 °C lämpötiloja. Savukaasun mitoittava kosteuspitoisuus oli 2,4 g/kg(ki).
Savukaasun mitoitustilanteeksi valittiin tilanne, jossa patterille tulevan veden lämpötila
on korkeimmillaan ja tulevan savukaasun lämpötila keskimääräisessä arvossa ja halut-
tuun tehoon vielä päästään. Poistuvan kaasun mitoituslämpötila on 123 °C. Nestepuolen
mitoittava tulolämpötila patterille oli 15 °C ja poistumislämpötila 65 °C. Tilanne tarkas-
teltiin myös TK3 esilämmityspatterin mitoitustilanteessa, joka valittiin ulkoilman läm-
pötilan ollessa pienimmillään eli talviolosuhteissa. Talviolosuhteiden mitoitustilanteessa
poistuvan kaasun lämpötila oli 101,2 °C, saapuvan liuoksen lämpötila -1 °C ja poistu-
van liuoksen 51,1 °C. Näillä arvoilla savukaasun vesi ei kondensoidu patterin putken
pinnoille eikä synnytä rikkidioksidin kanssa metallipinnoille haitallisia happoja.
Savukaasukanavisto sekä runko-osat suunniteltiin haponkestävästä materiaalista ja pat-
teri sinkitystä teräksestä. Patterin tyypiksi valittiin ripaputkipatteri sen hyvän pesunkes-
tävyyden takia. Materiaalivalinnassa päädyttiin sinkittyyn teräkseen haponkestävän si-
jasta, koska patterin hinta olisi moninkertaistunut. Korroosioriski oli olemassa ajoittain
lähinnä apupolttoaineen käytön aikana, eikä sen uskottu olevan merkittävä pitkällä ai-
kavälillä. Mikäli laitteisto olisi kannattanut suunnitella kondensoivaksi, olisi patterinkin
täytynyt olla haponkestävästä materiaalista valmistettu. Patteri jaettiin kahteen neljärivi-
seen patteriin, jotka kytkettiin sarjaan. Pattereiden väliin tuli välitila, josta on mahdollis-
ta suorittaa vuosittainen puhdistus ja tarkastaa patterin kunto.
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Välimaalauslinja
Savukaasun oletettiin olevan vain lievästi korrodoivaa ja lämmönsiirtimen kestävyys
haluttiin varmistaa mitoittamalla patteri kondensoimattomaksi vaikka höyryjen sisältä-
mä rikki oli hyvin vähäistä. Kattilan apupolttoaineena käytettiin kevyttä polttoöljyä,
jonka käyttö oli niin vähäistä, ettei sen uskottu aiheuttavan ongelmia. Koska lämmön-
lähteessä riitti energiaa, ongelma oli enemmänkin sen taloudellinen sijoituspaikka. Sa-
vukaasun keskimääräinen tulolämpötila on 300 °C. Laitteiston on kuitenkin kestettävä
350 °C lämpötiloja. Savukaasun mitoittava kosteuspitoisuus oli 2,0 g/kg(ki).
Savukaasun mitoitustilanteeksi valittiin tilanne, jossa patterille tulevan veden lämpötila
on korkeimmillaan ja tulevan savukaasun lämpötila keskimääräisessä arvossa ja halut-
tuun tehoon vielä päästään. Poistuvan kaasun mitoituslämpötila on 73 °C. Nestepuolen
mitoittava tulolämpötila patterille oli 12,8 °C ja poistumislämpötila 59,5 °C. Näillä ar-
voilla savukaasun vesi ei kondensoidu patterin putken pinnoille eikä synnytä rikkidiok-
sidin kanssa metallipinnoille haitallisia happoja.
Savukaasukanavisto sekä runko-osat suunniteltiin haponkestävästä materiaalista ja pat-
teri sinkitystä teräksestä. Patterin tyypiksi valittiin sinkitystä teräksestä valmistettu har-
valamellipatteri sen pesunkestävyyden takia ja olemassa olevien kokemusten perusteella
pintamaalauslinjan toiminnasta. Korroosioriski oli olemassa ajoittain lähinnä apupoltto-
aineen käytön aikana, eikä sen uskottu olevan merkittävä pitkällä aikavälillä. Mikäli
laitteisto olisi kannattanut suunnitella kondensoivaksi, olisi patterinkin täytynyt olla
haponkestävästä materiaalista valmistettu. Patteri jaettiin kahteen neljäriviseen patteriin,
jotka kytkettiin sarjaan. Pattereiden väliin tuli välitila, josta on mahdollista suorittaa
vuosittainen puhdistus ja tarkastaa patterin kunto.
Laitteiston säätö on myös normaalia ilmanvaihtoa monimutkaisempi, koska ulkoilman
suhteellinen kosteus vaihtelee, ei voida suoraa säätää esilämmityslämpötilaa ulkolämpö-
tilan mukaan.
Ylläpito, huolto ja kokemukset
Pintamaalauslinjan savukaasusuodatin on metallisuodatin, joka muistuttaa lähinnä ras-
vasuodatinta. Laite on suunniteltu siten, että se voidaan tarvittaessa vetää ulos laitteis-
tosta ja puhdistaa. Pintamaalauslinjan suodatinta ei ollut puhdistettu noin viiteen vuo-
teen. Laitteistosta on esitetty kuvat 20 ja 21. Kuvissa esitettyä suodatinta ei ollut pystyt-
ty puhdistamaan, koska huoltotason runko esti suodattimen poistamisen. Laitteisto oli
kuitenkin suhteellisen hyvässä kunnossa tilanteeseen nähden.
Suodatin oli osittain tukossa, mikä nosti ilmavirran nopeutta suodattimessa. Tämä vä-
hensi suodattimen tehoa ja lisäsi pistemäisiä suihkuja suodattimen läpi. Nämä kohdat oli
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mahdollista nähdä likaisempina kohtina lämmöntalteenottopatterin otsapinnalla. Tämä
voidaan havaita patterin likaiselta puolelta kuvista 22 ja 23.
Kuva 20. Pintamaalauslinjan lämmöntalteenottolaitteen HFe suodatin.
53
Kuva 21. Pintamaalauslinjan lämmöntalteenottolaitteen HFe suodatin.
Pintamaalauslinjan ripaputkipatteri oli lievästi ruostunut ja nokeentunut. Tämä heiken-
tää osittain patterin lämmönsiirtopinnan lämmönsiirtoa. Ripavälit eivät kuitenkaan ol-
leet tukossa edes likaiselta puolelta, joten lämmönsiirtopinta ei ollut vähentynyt merkit-
tävästi. Lämmönsiirtimen tehossa ei oltu huomattu merkittävää heikkenemistä. Patterin
jättöpuolen kunnosta ei saatu tutkimustietoa. Pintamaalauslinjan kokemuksista johtuen
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välimaalauslinjan lämmöntalteenottoon päätettiin valita samat materiaalit. Laitteiston
vuotuisiksi käyttötunneiksi arvioitiin 2700 tuntia. Tämän perusteella laitteisto on hyväs-
sä kunnossa. Laitteisto tulisi kuitenkin pestä, jotta saataisiin parempi kuva patterin kun-
nosta. Laitteiston kunto tulisi myös tarkastaa vuosittain.
Kuva 22. Pintamaalauslinjan lämmöntalteenottopatteri likaiselta puolelta.
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Laskentamenetelmillä pyritään pukemaan investoinnin kannattavuus lukuarvoiksi, joita
päätöksentekijät voivat hyödyntää. Laskentamenetelmiä on luonteeltaan kahden tyyppi-
siä. Menetelmät, jotka ottavat rahan aika-arvon huomioon ja menetelmät, jotka eivät
ota. Tässä luvussa esitellään nykyarvomenetelmä ja takaisinmaksuajan menetelmä. Me-
netelmiä on useita erilaisia ja ne antavat mahdollisesti erilaisia tuloksia investoinnin
kannattavuudesta. [29]
Tässä työssä on esitelty kaksi laskentamenetelmää, jotka soveltuvat parhaiten suunnitte-
luosapuolen työkaluiksi. Tilanne on lähes aina se, että on harkittava kattavatko tulevai-
suudessa energiankäytön vähentymisestä saatavat säästöt investointikulut. Säästöt ovat
siis laskennallisia energiansäästöjä. Rahamääräiseen säästöön vaikuttaa energian tyyppi
ja sen hetkinen hinta. Energian hinnan nousua ja inflaatiota harvoin suunnitteluosapuo-
len laskelmissa otetaan huomioon, vaikka niiden osuus voi olla hyvinkin merkittävä
esimerkiksi 20 vuoden aikajänteellä. Lisäksi energian hinnan epävarmuustekijät ovat
hyvin suuria, laskelmien tarkkuus ei välttämättä ole kovin hyvä vaikka, energian hinnan
nousi tai mahdollisesti lasku yritettäisiinkin ottaa huomioon.
Suunnittelupuolella yleisimmin käytössä on takaisinmaksuajan menetelmä sen yksinker-
taisuuden vuoksi. Lisäksi kun käytetään yleisesti samaa menetelmää, on mahdollista
vertailla investointeja yleisellä tasolla, vaikka ne olisi toteutettu eri yrityksissä tai eri
paikkakunnilla.
10.2 Takaisinmaksuajan menetelmä
Takaisinmaksuajan menetelmä on yksi yleisimmistä ja yksinkertaisimmista menetelmis-
tä. Vuonna 2004 Liljeblom ja Vaihekoski tutkivat investointien kannattavuusmenetel-
mien käyttöä yrityksissä, jolloin takaisinmaksuajan menetelmää käytti pääasiallisena
menetelmänä 63 % yrityksistä. [30]
Takaisinmaksuajan menetelmällä pystytään nopeasti arvioimaan koska odotetut tuotot
tai säästöt ylittävät investointikustannuksen arvon. Takaisinmaksuajan menetelmän suo-
sio perustuu sen helppokäyttöisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Arvioitsijalla ei tarvitse
olla kaupallisen alan koulutusta, jotta pystyy tämän perusteella arvioimaan esimerkiksi
ilmanvaihdon parannustoimenpiteiden kannattavuutta. Takaisinmaksuaika voidaan las-
kea kaavalla (4).
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H on investoinnin hankintameno
T on vuotuiset nettotuotot
10.3 Nykyarvomenetelmä
Nykyarvomenetelmässä tulevaisuudessa syntyvät kustannukset ja tuotot diskontataan
nykyhetkeen halutulla korkoprosentilla. Korkoprosentti kuvastaa tuottoprosenttia, joka
oltaisi mahdollisesti saatu sijoittamalla raha markkinoille. Diskonttauksessa siis tulevai-
suudessa saatavat ansiot siirretään nykyaikaan. Diskonttaustekijä lasketaan kaavalla (5).
    = 1(1 +   )   (5)
jossa
    on diskonttaustekijä
i on laskentakorkokanta
n aika vuosina investoinnista
Vuosittaiset nettotuotot ja nettomenot kerrotaan kyseisen vuoden diskonttaustekijällä.
Nettotuottojen ja nettomenojen nykyarvot lasketaan yhteen. Jos summa on positiivinen,
niin investointi on kannattava kyseisellä korkokannalla. Mikäli yrityksellä on selkeät
tavoitteet sijoitetun pääoman tuotolle, niin laskenta on suhteellisen yksinkertainen.
Vaikka vastauksena saadaan selkeä kyllä tai ei investoinnin kannattavuudelle, ei lasken-
tamenetelmä ole täysin ongelmaton. Harvoin pystytään täysin varmasti sanomaan esi-
merkiksi ilmastointijärjestelmän elinkaaren pituus tai energian hinnan vaihtelut. Lisäksi
käytettäessä eri laskentakorkokantoja, voidaan päästä hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin.
Mikäli vuosittaiset säästöt tai menot ovat säännöllisen suuruisia, voidaan koko inves-
toinnista saaduille tuotoille laskea yksi yhteinen kerroin kaavalla (6).
    = (1 +   )   − 1  − (1 +   )   (6)
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jossa
    on diskonttaustekijä säännöllisille tuloille ja menoille
i on laskentakorkokanta
n on pitoaika vuosina
Tällöin vuosittaiset säästöt lasketaan yhteen ja summa kerrotaan diskonttaustekijällä,
jolloin saadaan tulevien säästöjen nykyarvo, jota voidaan verrata investointikustannuk-
siin. Mikäli säästöjen nykyarvo on suurempi kuin investointi, on investointi kyseisellä
korkokannalla kannattava. Tällä menetelmällä voidaan laskea nykyarvo vain jos säästöt
tai kulut vuosittain ovat säännölliset.
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11 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Yhteenveto
Teollisuuden prosessien ilmavirrat ovat hyvin monimuotoisia ja järjestelmien mitoitus
ja luotettava toiminta edellyttää runsasta kokemusta ja perehdytystä, jotta voidaan arvi-
oida eri laitteiden toimintaedellytyksiä. Ei ole useinkaan kustannustehokasta tehdä mit-
tavia kokeita ennen laitteiden suunnittelua, jolloin on luotettava kokemuksiin toteutu-
neista kohteista ja oppia erehdyksistä ja toimimattomista ja toimivista laitteistoista. Li-
säksi täytyy tiedostaa laitteiston käyttöikään vaikuttavia tekijöitä, jotta voidaan arvioida
kustannustehokkain ratkaisu juuri käsillä olevaan prosessiin. Tavalliset ratkaisut, jotka
toimivat jossain prosessissa ja toiminta-olosuhteissa, eivät välttämättä toimi vastaavassa
järjestelmässä jossain muualla. Säädöt ja prosessiolosuhteet voivat olla ratkaisevassa
asemassa laitteiston toimintaa ajatellen. Samat laitteet toimivat jossain muualla, mutta
eivät toisessa paikassa vaikka laitteisto ja toiminta olisivat hyvinkin samanlaista. Esi-
merkiksi kosteuden läsnäolo tietyssä toimintapisteessä voi edellyttää erilaista ratkaisua.
Laitteita suunniteltaessa ja toteutettaessa täytyy olla kriittinen ja pystyä kyseenalaista-
maan omat ja muiden oletukset.
Suunnitteluvaiheen ongelmat
Epävarmuustekijät poistoilman laadussa vaikuttavat patterityypin ja materiaalien valin-
taan. Suunnitteluvaiheen lähtötietojen puute tai niiden epävarmuus vaikeuttaa patterin
valintaan, mikä on hyvin oleellinen asia laitteiston pidemmän ajan toiminnan kannalta.
Epävarmuustekijöiden kasvaessa vaaditaan patterilta parempia puhdistusominaisuuksia
ja parempia materiaalivaatimuksia. Puhdistusominaisuuksien parantuessa patterin teho
usein pienenee tai vaihtoehtoisesti patterin koko kasvaa. Patterin koko korreloi suoraan
kustannusten kanssa. Paremmat materiaaliominaisuudet vaativat yleensä kalliimpia raa-
ka-aineita, mikä omalta osaltaan vaikuttaa nostavasti patterin materiaalikustannuksiin ja
kokonaishintaan. Suunnitteluvaiheen optimaalisen patterivalinta pitäisi pystyä tekemään
näiden tekijöjen avulla. Samalla tulee arvioida laitteiston suunniteltu toimintaikä. Kal-
liimmista materiaaleista valmistetut laitteet todennäköisesti kestävät moninkertaisen
ajan prosessissa, mutta investointikustannukset ovat myös selvästi suuremmat. Laiteva-
linta on suunnitteluvaiheessa myös kustannusten ja toiminta-edellytysten kompromissi.
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Käytönajan ongelmat
Perusvaatimuksena lyhyen takaisinmaksuajan lisäksi on laitteiston varma toiminta. Tätä
ei useinkaan pystytä takaamaan ilman laitteiston jatkuvaa huoltoa. Tämän huomioon
ottaminen ja painottaminen nousevat jatkuvasti tärkeämpään asemaan, kun laitokset
monimutkaistuvat. Tämä asettaa aivan uusia vaatimuksia myös kiinteistöjen huollolle.
Huoltohenkilökunnan pitäisi pystyä ymmärtämään prosessin toiminta hyvinkin yksi-
tyiskohtaisesti, jotta huolto voidaan ajoittaa oikein ja ennalta ehkäistä vikatilanteet. Tä-
mä asia on huomattu suunnittelupuolella jo vuosikymmeniä sitten. Tilanne ei ole kui-
tenkaan kaikkialla systemaattisesti parantunut. Huolto nähdään usein kuluna, eikä sääs-
tönä, jolloin siitä tingitään. Nykyään ainoastaan suuremmissa tehtaissa huolto on pidetty
yrityksen sisällä osana liiketoimintaa. Usein huolto kuitenkin on ulkoistettu, jolloin se
on ollut mahdollista kilpailuttaa, mikä osaltaan on voinut johtaa tilanteisiin, joissa jär-
jestelmistä vastaavat henkilöt yrityksissä ovat vaihtuneet ja tieto on siirtynyt yrityksestä
pois. Tällöin laitteet ovat voineet jäädä huollotta ja ongelmat ilmenevät toimimattomina
laitteina.
Osaongelmana voidaan nähdä myös se, että laitteet on tehty huollon kannalta hankalak-
si, jolloin asianmukainen huolto on vaatinut merkittäviä ponnisteluja henkilökunnalta.
Huoltoluukut on tehty liian pieniksi, niitä ei ole ollut lainkaan tai huoltoluukut on tehty
väärään paikkaan. Tämä asia voitaisiin välttää riittävällä valvonnalla rakentamisaikana.
Laitteiston likaantumista pystyttäisiin seuraaman esimerkiksi painehäviön perusteella tai
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